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1 Einleitung  
Die Frage, ob der Ausbau des Hochspannungsnetzes in Deutschland notwendig ist, 
und ob er durch Freileitungen oder Erdkabelleitungen realisiert werden soll, hat sich in 
den letzten Jahren zu einem umstrittenen energiepolitischen Thema entwickelt. Fast 
überall wo Ausbauprojekte geplant oder bewilligt sind, formieren sich Bürgerinitiativen, 
die gegen diese Vorhaben protestieren. Teilweise ziehen sie die Notwendigkeit der 
Projekte grundsätzlich in Zweifel, teilweise problematisieren sie aber auch nur die 
konkrete Trassenführung oder aber sie sprechen sich für eine bestimmte  
technologische Lösung aus. Im Fokus der Diskussion steht dabei vor allem der  
Vergleich zwischen Freileitungen, als eine oberirdische Lösung, und Erdkabelleitun-
gen bzw. gasisolierte Leitungen (GIL) als unterirdische Lösung. In diesem 
Zusammenhang sind in den letzten Jahren eine Vielzahl von Studien und Publikatio-
nen angefertigt worden, die sich in allgemeiner Weise oder auch bezüglich konkreter 
Ausbauvorhaben der Problematik des Vergleichs der zur Verfügung stehenden  
Technologieoptionen annehmen. 
Die öffentlichen Konflikte um die Hochspannungsleitungen haben jedoch dazu  
beigetragen, dass auch die wissenschaftlichen Gutachten sowohl zum Gegenstand 
als auch zu Instrumenten der Auseinandersetzung geworden sind. Dies ist vor allem 
deshalb problematisch, weil die Ergebnisse der Studien ohne eine Berücksichtigung 
des entsprechenden Studienkontextes kaum miteinander vergleichbar sind und  
deswegen eine nicht in den Kontext eingebettete Zitation von Einzelergebnissen  
häufig irreführend ist.  
Da Netzausbaumaßnahmen auf der Höchstspannungsebene komplexe Infrastruktur-
projekte sind, müssen die verschiedenen Technologieoptionen auf sehr unterschiedli-
chen inhaltlichen Ebenen diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund ist es besonders 
wichtig herauszufinden, welche Kriterien für die Beurteilung herangezogen werden 
und wie sie operationalisiert werden. 
Das Ziel und die Motivation der vorliegenden Metastudie ist es zum einen, die Krite-
rien, die für die Beurteilung herangezogen werden, zu systematisieren, und zum an-
deren, den heutigen Erkenntnisstand zum Thema Freileitungen und Erdkabelleitungen 
anhand der Analyse von bestehenden Primär-Untersuchungen und Projekten aufzu-
arbeiten und zusammenzufassen. In der Metastudie wird kein detaillierter Vergleich 
zwischen einzelnen Studien unternommen, sondern durch das Gegenüberstellen sta-
tistischer Kenngrößen einen Überblick über bestehende Studienergebnisse verschafft. 
Damit wird mit der Metaanalyse eine wissenschaftlich fundierte Basis geschaffen, die 
den Stand der aktuellen Wissenschaft und realen Umsetzung von Ausbauprojekten 
abbildet und auf einer fachlich neutralen Ebene eine Zusammenschau ermöglicht.  
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Entsprechend ist es Gegenstand der vorliegenden Metastudie die vorhandene wis-
senschaftliche Befunde zum Leitungsausbau, die sich durch die Forschungslage er-
geben, aufzuzeigen und Varianzen zwischen den Studien insgesamt sichtbar zu ma-
chen. Im Ergebnis steht auf diese Weise ein aus dem vorliegenden Forschungsstand 
begründeter Katalog von Kernaussagen zur Verfügung, der aus der Gesamtschau der 
betrachteten Studien abgeleitet werden kann. 
Die vorliegende Metastudie hat nicht zum Ziel durch neue Berechnungen oder Fall-
studien das untersuchte Studienset zu validieren oder neue Fallbeispiele ergänzend 
zu analysieren. Der Charakter einer Metastudie verlangt es zudem von den Beson-
derheiten der Einzelstudien zu abstrahieren. Aus diesem Grund werden nur zusam-
menfassende Statistiken präsentiert. Auch spezielle Befunde aus einzelnen Studien, 
werden in der Regel nicht separat dargestellt und gewürdigt, nicht zuletzt um den 
Charakter der Metastudie, die ihre Stärke aus der Aggregation von Einzelbefunden 
bezieht, Nachdruck zu verleihen. Im zweiten Teil (metrisch skalierte Kriterien) werden 
aber die Gründe für Extremwerte erörtert. Für die inhaltliche Darstellung der unter-
suchten Kriterien werden ausschließlich die in den untersuchten Studien dokumentier-
ten Daten verwendet. Ergänzende Datenerhebungen haben nicht stattgefunden. Die 
Diskussion über die Merkmale von Freileitungen und Erdkabelleitungen konzentriert 
sich nahezu ausschließlich auf Netzausbaumaßnahmen im Transportnetz; in den un-
teren Spannungsebenen werden heute überwiegend Erdkabelleitungen eingesetzt. 
Aus diesem Grund fokussiert sich die vorliegende Studie auf die Transportnetzebene 
(220kV und 380kV). Lediglich als Vergleichsgröße werden an einigen Stellen auch 
Ergebnisse für 110-kV-Leitungen mit angegeben. Wenn im Folgenden allgemein der 
Begriff Erdkabelleitung verwendet wird, dann sind damit alle Kabelleitungen gemeint, 
ungeachtet der spezifischen technischen Eigenschaften und der Verlegungsart. 
Weiterhin ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass in der vorliegenden Metastudie aus-
schliesslich betriebswirtschaftliche Kosten berechnet werden. Volkswirtschaftliche 
Kosten (Tourismus, Land- und Immobilienwertung, etc.) werden – soweit sie in den 
analysierten Studien thematisiert werden – nur unter dem Punkt „Auswirkungen auf 
kommunaler Ebene“ erfasst, dort aber nicht quantifiziert. 
 	ǫ 9
2 Methodisches Vorgehen 
2.1 Studienorganisation 
Die vorliegende Metastudie wurde im Sommer 2011 im Auftrag der Swissgrid von ei-
nem interdisziplinär zusammengesetzten Team der TU Ilmenau bestehend aus Elekt-
roingenieuren und Kommunikationswissenschaftlern durchgeführt. 
Da es sich beim Thema Netzausbau um ein politisch intensiv diskutiertes Thema han-
delt, sind die Initiatoren der Studie davon ausgegangen, dass die Ergebnisse der Un-
tersuchung in hohem Maße auf (kritisches) öffentliches (inter)nationales Interesse 
stoßen werden. Aus diesem Grund wurde von der Swissgrid ein Studienbeirat einge-
setzt, der alle Interessensgruppen in der Schweiz im Umfeld von Netzausbauprojek-
ten repräsentiert. Neben dem Bundesamt für Energie (nachfolgend: BFE), als verant-
wortliche Behörde in der Schweiz für die Netzausbauverfahren, stellten Vertreter der 
Hersteller von Energietechnikprodukten und -systemen sowie der Netzbetreiber  
sicher, dass die technischen und betrieblichen Aspekte angemessen berücksichtigt 
wurden. Ebenso sorgten Vertreter des Bundesamts für Umwelt (nachfolgend: BAFU) 
dafür, dass auch die verschiedenen Umweltaspekte angemessen ins Untersuchungs-
design integriert wurden. Die Hauptaufgaben des Beirats lassen sich wie folgt  
beschreiben:  
x Prüfung der Vollständigkeit und Repräsentationsfähigkeit des Studiensets, um 
zu verhindern, dass durch die Auswahl der zu analysierenden Studien die Er-
gebnisse präformiert werden.  
x Prüfung, ob alle relevanten technischen und nicht-technischen Beurteilungskri-
terien berücksichtigt wurden und die Analyseinstrumente diese Kriterien ange-
messen differenziert erfassen.  
In die wissenschaftliche Durchführung der Analyse der ausgewählten Studien war der 
Beirat nicht involviert und er hat auch keinen Einfluss auf die Untersuchung ausgeübt, 
der über die zuvor genannte Prüfung hinausgeht. Insbesondere hat keine Einfluss-
nahme auf die Studienergebnisse oder zu publizierende bzw. nicht zu publizierende 
Fakten stattgefunden. 
Nach Ansicht der Autoren bietet dieses von der Swissgrid gewählte Vorgehen sehr 
große Vorteile, da die Ergebnisse der Studie von vorne herein mit größerer Akzeptanz 
bei allen Beteiligten rechnen können. Da alle Interessengruppen von Anfang involviert 
waren und so nicht nur die Zusammensetzung der Stichprobe, sondern auch die  
Kriterienauswahl sowie deren Operationalisierung kritisch prüfen konnten, wird die 
Gefahr verringert, dass die Gültigkeit der Befunde aufgrund von methodischen Ein-
wänden oder Bedenken in Zweifel gezogen wird. Die Diskussion der Befunde kann 
damit von vorne herein auf einer höheren interpretativen Ebene stattfinden, auf der 
die Einzelergebnisse in größere Zusammenhänge eingeordnet und gewichtet werden 
können (und müssen). 
 10 NovitskiyȁArltȁWollingȁWestermann
Die Ergebnisse der Metastudie zeigen, dass die Vergleichbarkeit der vorliegenden 
Einzelstudien häufig nur sehr eingeschränkt gegeben ist. Zum einen, weil bestimmte 
Kriterien in bestimmten Studien gar nicht berücksichtigt wurden und zum anderen, 
weil keine einheitlichen Operationalisierungen verwendet wurden bzw. oftmals keine 
Angaben über die Operationalisierung gemacht wurden. Die vorliegende Metastudie 
zeigt auf, welche Kriterien berücksichtigt werden sollten und macht zudem vielfach 
konkrete Vorschläge, wie diese erhoben werden sollten, um die Ergebnisse von Stu-
dien vergleichbar zu machen. 
2.2 Studienset und Vorgehensmodell 
In die Metastudie einbezogen wurden Untersuchungen zur Thematik „Netzausbau im 
Höchstspannungs-Transportnetz“, die im Zeitraum 2000 bis Anfang 2011 im europäi-
schen Raum durchgeführt und in Deutsch oder Englisch publiziert wurden. Berück-
sichtigt wurden nur Untersuchungen aus Ländern, die hinsichtlich der Entwicklung der 
Netzinfrastruktur mit Deutschland vergleichbar sind. Studien, die sich mit allgemeinen 
Fragen der Erdkabelleitungs- und Freileitungsverlegung auseinandersetzen, wurden 
ebenso berücksichtigt wie solche, die auf konkreten Projekten basieren, sowie weitere 
Dokumente, die Inhalte im Themenumfeld beinhalteten (Typdefinition siehe unten). 
Die Grundgesamtheit der Studien umfasst 176 Dokumente (siehe Tabelle 2.1). Daraus 
wurde ein Studienset erstellt, das die aktuelle wissenschaftliche Sachstandslage wi-
derspiegelt. Details zur Auswahl der Studien sind den Ergebniskapiteln vorangestellt. 
Tabelle 2.1: Anzahl und zeitliche wie thematische Einordung der  
Studiengrundgesamtheit 
Zeitliche  
Einordnung 
Allgemeine 
Grundlagen-
studien 
Projekt-
studien 
Sonstige 
Dokumente 
Total 
Grundgesamtheit 
2001 - 2004 8 3 7 18 
2005 - 2008 14 19 24 57 
2009 - 2011 8 11 60 79 
Ohne Jahr 0 0 22 22 
Summe 30 33 113 176 
Für die inhaltliche Analyse erfolgte eine Unterteilung der Grundgesamtheit der Studien 
in drei Gruppen: 
x Allgemeine Grundlagenstudien, die losgelöst von konkreten Realisierungs-
projekten Aussagen über Merkmale von Freileitungen und Erdkabelleitungen 
treffen und nach wissenschaftlichen Methoden angefertigt worden sind. 
x Projektstudien, in denen die Auswirkungen von Freileitungen oder Erdkabel-
leitungen anhand von konkreten Ausbauprojekten thematisiert oder im Ver-
 	ǫ 11
gleich dargestellt wurde und nach wissenschaftlichen Methoden angefertigt 
worden sind. 
x Sonstige Dokumente, in denen Eigenschaften von Freileitungen und Erdka-
belleitungen im Vergleich thematisiert werden, in denen allerdings die Aussa-
genherkunft nicht wissenschaftlich referenziert worden ist und auch die Erstel-
lung des Dokuments nicht nach wissenschaftlichen Methoden erfolgt oder aus-
gewiesen worden ist. Zu dieser Dokumentengruppe gehören beispielsweise 
Produktpräsentationen von Herstellern sowie Informationsdokumente ohne 
spezielle wissenschaftliche Quellenangaben, die nicht zu einem wissenschaftli-
chen Vergleich herangezogen werden können. 
Die Durchführung der Metastudie umfasste vier Abschnitte (Bild 2.1) in 2 Phasen. 
Phase 1 umfasste die Erarbeitung der Grundgesamtheit der Studien sowie die Defini-
tion des für die Analyse zu Grunde gelegten Kriterienkatalogs. 
Der Kriterienkatalog ist auf Basis des Prüfungs- und Beurteilungsschema "Kabel-
Freileitung" auf der 220/380-kV-Ebene des Schweizer Bundesamts für Energie erstellt 
worden. Dieser Katalog wurde anschließend unter Einbeziehung einer Vorstudie ein-
zelner ausgewählter Untersuchungen aus dem Set der allgemeinen Studien erweitert, 
angepasst und für die Anwendung auf die Belange der Metastudie konkretisiert. Der 
so durch die Kombination von Deduktion und Induktion entstandene Kriterienkatalog 
bildet die Grundlage für die nachfolgenden Analysen. 
 
Bild 2.1: Vorgehensmodell für die Durchführung der Metastudie 
Die in drei Abschnitte unterteilte Phase 2 umfasst die inhaltliche Analyse der Studien-
sets; untergliedert nach den inhaltlichen Ausrichtungen der Studien in allgemeine und 
projektspezifische Studien. Am Ende dieser Phase werden die Ergebnisse konsolidiert 
und ausgewertet. 
2.3 Kriteriengewinnung 
Der Ausgangspunkt für die Analysekriterien ist ein Kriterienkatalog, der im Zusam-
menhang mit einem Prüfungs- und Beurteilungsschema „Kabel-Freileitung“ in der 
Schweiz erarbeitet wurde: „Das Prüfungs- und Beurteilungsschema soll als Instrument 
zur Beurteilung der Frage dienen, ob eine 220/380 kV Leitung als Freileitung geführt 
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oder verkabelt werden soll. Die drei Hauptkriterien Umweltschonung, Versorgungssi-
cherheit und kommunale Interessen umfassen die Punkte, welche zur Entscheidungs-
findung im Sinne der Gesamtinteressenabwägung führen.“1 
Der im Rahmen dieser Metastudie für die Analyse von Studien angepasste Kriterien-
katalog umfasst zwei Arten von Kriterien: 
x Metrisch skalierte (metr.) Kriterien sind Kriterien, deren Ausprägungen in den 
vorliegenden Studien bereits als Zahlenwerten vorliegen und entsprechend di-
rekt analysiert werden können. Darunter fallen in der Regel alle technischen 
und wirtschaftlichen Kriterien, wie bspw. Verluste, Lebensdauer, Blindleis-
tungsbedarf, etc.. Aus der Analyse eines Studiensets können Verteilungsfunk-
tionen von metrisch skalierten Kriterien abgeleitet werden. 
x Ordinal skalierte (ordi.) Kriterien sind Kriterien, deren Ausprägungen nicht 
unmittelbar über Zahlenwerte messbar sind. Bei diesen Kriterien ist vor der 
Analyse zunächst der Schritt der Codierung erforderlich, um Kriterien wie z.B. 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild, Flora und Fauna messbar zu machen. 
Detailliert ist die methodische Vorgehensweise im Abschnitt 2.5 beschrieben. 
Einige der metrisch skalierten Kriterien sind technische Designgrößen, die im Rahmen 
der ingenieurtechnischen Auslegung einer Anlage dimensioniert werden. Darunter 
fallen in der Regel alle Größen, die einen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben. In 
der vorliegenden Metastudie werden Werte dieser Kriterien aus bestehenden Studien 
zusammengetragen. 
Tabelle 2.2: Grundstruktur des in der Metastudie angewandten Kriterienkatalogs 
Kriterium metr. ordi. Kommentar 
Verfahrensdauer (Idee bis Realisie-
rung) 
X  Keine Informationen auswertbar 
Technik 
- Elektrische Festigkeit X   
- Isolierung X   
- Verlust X  Normierung auf eine einheitliche 
Bezugsgrösse 
- Zwischenverkabelung (X)  Nur im Zusammenhang  
mit Kosten  
Bau 
- Errichtungsdauer X   
- Zufahrtstrassen X  Nur Zufahrtstrassenausprägung 
thematisiert 
Betrieb 
- Lebensdauer X   
- Versorgungssicherheit X   
                                                
1  Bericht über die Ergebnisse der Anhörung zum Prüfungs- und Beurteilungsschema "Kabel-Freileitung" auf 
der 220/380-kV-Ebene (ohne punktierte Kosten), Schw. Eidgenossenschaft, UVEK, November 2009 
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Kriterium metr. ordi. Kommentar 
- Nichtverfügbarkeit X   
- Witterungseinflüsse X   
- Netzauslastung Maximallast X   
- Wartung X   
- Blindleistungsbedarf X   
- Erfahrung X   
Unfälle (Betriebsphase)  X Kaum thematisiert 
Störungen (Betriebsphase)  X  
Schädigungen (Entsorgungsphase)  X Kaum thematisiert 
Wirtschaftlichkeit   Analysiert werden betriebswirt-
schaftliche und nicht volkswirt-
schaftliche Betrachtungen. 
- Materialkosten X   
- Errichtungskosten X   
- Betriebskosten inkl. Verluste X   
- Gesamtkosten über Lebensdauer X   
Umwelt (Konstruktionsphase) 
- Auswirkungen auf Flora  X  
- Auswirkungen auf Fauna  X  
- Auswirkungen auf Böden  X  
- Auswirkungen auf Gewässer  X  
- Auswirkungen auf Grundwasser  X  
- Auswirkungen auf Flächen-
verbrauch 
 X  
Umwelt (Betriebsphase) 
- Auswirkung auf das Landschafts-
bild 
 X  
- Auswirkungen auf Flora  X  
- Auswirkungen auf Fauna  X  
- Auswirkungen auf Böden  X  
- Auswirkungen auf Gewässer  X  
- Auswirkungen auf Grundwasser  X  
- Auswirkungen auf Flächen-
verbrauch 
 X  
Mensch (NIS) (Immissionen)   NIS = Nicht ionisierende Strah-
lung 
- Auswirkungen durch Lärm  X  
- Auswirkungen durch elektrische 
Felder 
 X  
- Auswirkungen durch magnetische 
Felder 
 X  
Gesellschaft/Öffentlichkeit 
- Folgen auf kommunal. Ebene  
(Tourismus, Wertverlust) 
 X  
- Akzeptanz in der Öffentlichkeit  X  
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2.4 Metrisch skalierte Kriterien 
Die Ergebnisdarstellung der metrisch skalierten Kriterien erfolgt getrennt nach allge-
meinen und projektspezifischen Studien in Steckbriefform pro untersuchtes Kriterium 
in folgender Struktur: 
x Technische Definition des Kriteriums. 
x Angaben zu den Quellen wie z.B. verwendetes Studienset und Anzahl der 
eingeschlossenen Studien, also jenen, in denen das Kriterium thematisiert wird. 
x Angabe der Verteilungsfunktion bezüglich der Ausprägungen des Kriteriums 
in den untersuchten Studien (siehe Bild 2.2 als Beispiel) mit Angabe der Anzahl 
der Werte für Freileitung und Erdkabelleitungen. Die Anzahl der Werte bezieht 
sich dabei auf die Häufigkeit der Nennung. Mehrfachnennungen pro Studie  
sind möglich. 
x Abgeleitete allgemeine Aussagen bezüglich des Wertebereichs des  
Kriteriums. 
x Gründe für Extremwerte bei der Verteilung des Wertebereichs eines betrach-
teten Kriteriums sofern ableitbar aus der Studie; sonst Verweis auf fehlende 
Fakten / Nachvollziehbarkeit. 
x Allgemeine Kommentare über die Ergebnisausprägung oder besondere 
Randbedingungen in einer oder mehrerer der untersuchten Studien. 
Die Verteilungsfunktion ist eine Dichtefunktion und gibt den Wertebereich eines Krite-
riums wieder. Die Abszisse enthält die prozentuale Häufigkeit und die Ordinate reprä-
sentiert den zum Kriterium passenden Wert. Wie bei einer Dichtefunktion üblich, gibt 
ein Funktionswert f(x) an in wie vielen Fällen in x% der Zahlenwert des betrachteten 
Kriteriums größer oder gleich f(x) ist. Bezogen auf das Beispielsdiagramm in Bild 2.2 
bedeutet dies z.B.,  
x dass 95% der untersuchten Studien die Bemessungsspannungen der themati-
sierten Übertragungstechnologie größer oder gleich 110 kV ist.  
x 60% der analysierten Studien behandeln Technologien mit einer Bemessungs-
spannung von 380 kV bzw. 400 kV. 
x In 70% der Fälle wurden Erdkabelleitungen mit einer Bemessungsspannung 
von 380 kV oder höher betrachtet, wobei weniger als 2,5% der Studien Erdka-
belleitungen mit einer Bemessungsspannung von 500 kV betrachtet haben. 
 	ǫ 15
 
Bild 2.2: Beispiel einer Verteilungsfunktion als Ergebnisdarstellung anhand der Werte 
des Kriteriums „Bemessungsspannungen“.  
(Werteanzahl: 78 – Erdkabelleitung; 21 – Freileitung) 
2.5 Ordinal skalierte Kriterien 
Zur Analyse der nicht-technischen (ordinal skalierten) Kriterien wurde die Methode der 
quantitativen Inhaltsanalyse angewendet. Dabei handelt es sich um eine empirische 
Methode zur systematischen und intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung in-
haltlicher Merkmale von Texten. In diesem Fall sind es die in der Regel in Textform 
vorliegenden Informationen aus den zu analysierenden Studien. Damit eine systema-
tische Analyse der nicht-technischen Kriterien erfolgen konnte, wurde in der ersten 
Phase der Inhaltsanalyse zunächst ein Codebuch, das als Instrument der Datenerfas-
sung diente, entwickelt. In diesem Codebuch sind alle Kategorien zu denen Daten 
erhoben wurden, mit ihren Ausprägungen beschrieben. Auf diese Weise wurden die 
Kriterien, die auf Grundlage des Prüfungs- und Beurteilungsschema "Kabel-
Freileitung" sowie der Vorstudien vorab festgelegt worden waren, operationalisiert 
(„messbar“ gemacht). Mit der Definition der Kategorien wird festgelegt, welche Aspek-
te des Untersuchungsgegenstands erfasst werden sollen und welche nicht. Darüber 
hinaus wird bestimmt, wie die Zuordnung zu den Unterkategorein stattfinden soll. Im 
vorliegenden Fall wurde jeweils erhoben, a) ob ein Kriterium überhaupt in der Studie 
thematisiert wurde, b) wie bewertet wurde, wenn das Kriterium thematisiert wurde und 
c) ob in der Studie Freileitungen oder Erdkabelleitungen hinsichtlich des jeweiligen 
Kriteriums als besser oder schlechter beurteilt wurden. Es wurde nicht erhoben, ob 
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und wie dieses Urteil in den Studien begründet wurde. Entsprechend können dazu 
keine Aussagen gemacht wurden. 
Zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit der Codierung wurden in dieser Phase die ein-
zelnen Studien von mehreren Codierern analysiert und deren Ergebnisse verglichen 
und angepasst. Auf diese Weise erfolgte auch eine Feinjustierung des Codebuchs. 
Danach wurden weiterhin stichprobenartige Kontrollen der Codierung vorgenommen, 
um eine hohe Reliabilität und Validität der Codierung sicherzustellen. Erst dann erfolg-
te die finale Codierung der nicht-technischen Kriterien. 
 	ǫ 17
3 Detailergebnisse – Metrisch skalierte Kriterien 
3.1 Vorbemerkungen 
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studienanalyse bezüglich der metrisch 
skalierbaren Kriterien präsentiert. Ein Großteil der gewinnbaren Daten stammt aus 
den projektorientierten Studien. Aus diesem Grund liegt der Auswertungsschwerpunkt 
in diesem Dokument auf der ausführlichen Darstellung der Ergebnisse im Kontext die-
ses Studiensets. Dies bezieht sich insbesondere auch auf die Umrechnung von met-
risch skalierten Größen auf eine einheitliche Bezugsbasis, die hier für die projektorien-
tierten Studien erfolgt ist (z.B. Verluste, Kosten, etc. die zum Teil pro System bzw. pro 
Leiter oder pro Punkt-zu-Punkt-Verbindung angegeben worden sind). 
3.2 Allgemeine Studien 
Nachfolgend werden die Häufigkeiten der Thematisierung von einzelnen Kriterien zu 
den Themen „Technik“, „Bau“, „Betrieb“ für das Studienset zur allgemeinen Analyse 
(Studienset dazu siehe Anhang 1) dargestellt. Das betrachtete Studienset besteht aus 
30 Studien. Aus den Bildern 3.1 – 3.3 ist ersichtlich, dass das technische Kriterium 
„Verluste“ am häufigsten im Studienset thematisiert wird (über 60% der Studien). Es 
ist weiterhin zu sehen, dass die Bauproblematik im Studienset kaum Erwähnung fin-
det. Die Thematik „Betrieb“ wird im Studienset oft betrachtet. In erster Linie geht es 
um die Kriterien „Lebensdauer, Versorgungssicherheit, Wartung, Blindleistungsbedarf 
und Erfahrung“ (60% von Studien). Es sei angemerkt, dass die volle Gesamtheit der 
vordefinierten Kriterien jedoch nur in wenigen Studien (< 5% der Studien) berücksich-
tigt wird. 80% der Kriterien werden nur in 10% von Studien betrachtet. (Bild 3.4). 
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Bild 3.1: Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Technik“ 
 
Bild 3.2: Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Bau“ 
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Bild 3.3: Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Betrieb“ 
 
Bild 3.4: Zugeordnetes Diagramm zur Präsenz der Kriterien zu den Themen „Technik“, 
„Bau“ und „Betrieb“ im Studienset (30 Studien, Anhang 1) 
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Die Bilder 3.5 - 3.8 stellen exemplarisch die Verteilungen der Zahlenwerte von met-
risch skalierten Kriterien dar. 
Das Kriterium „Verluste“, als das am häufigsten thematisierte Kriterium der vordefinier-
ten Kriterien-Auswahl zum Thema „Technik“, wird im Bild 3.5 präsentiert. Für eine 
vollständige Analyse der Verluste unter Berücksichtigung von allen Bestandteilen der 
Gesamtverluste wird die Zahl der Werte aus dem Studienset jedoch nicht ausreichen. 
Eine umfangreiche Verlust-Analyse wird anhand der Datenwerte von projektorientier-
ten Studien durchgeführt (s. Punkt 3.3) 
Es sei angemerkt, dass die metrisch skalierbaren Kriterien im Studienset zur allge-
meinen Problematik der Erdkabelleitungs-/Freileitungsverlegung überwiegend qualita-
tiv charakterisiert werden (beispielsweise. „hohe Verluste, niedrigere Verluste, ver-
gleichbare Verluste“, etc.). Aus diesem Grund werden detaillierte Auswertungen zur 
Quantifizierung der metrisch skalierbaren Kriterien anhand der Analyse des projekt-
orientierten Studiensets vorgenommen. 
 
Bild 3.5: Verteilung der Werte des Kriteriums „lastunabhängige Verluste“.  
(Werteanzahl: 23 – Erdkabelleitung; 18 – Freileitung) 
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Die Bilder 3.6 - 3.8 zeigen die Charakteristiken von Kriterien „Versorgungssicherheit“ 
(„Ausfallhäufigkeit“ und „Reparatur- bzw. Ausfalldauer“) sowie „Nichtverfügbarkeit“. Es 
ist aus den Bildern 3.6 - 3.8 zu erkennen, dass Freileitungen in Anbetracht der Para-
meter Ausfallhäufigkeit, Reparaturdauer und Nichtverfügbarkeit für den Normalbetrieb 
schneller als Erdkabelleitungen wieder zur Verfügung stehen. Freileitungen haben 
zwar eine leicht höhere Ausfallhäufigkeit, dafür dauert die Reparatur bei Erdkabellei-
tungen länger. Daraus resultiert eine um den Faktor 40 – 270 höhere Nichtverfügbar-
keit von Erdkabelleitungssystemen. Statistisch bedeutet das, dass eine Erdkabellei-
tung im Vergleich zu einer Freileitung 40-fach bis zu 270-fach länger im Falle einer 
störungsbedingte Abschaltung außer Betrieb stehen wird als eine Freileitung. 
 
Bild 3.6: Verteilung der Werte des Kriteriums „Versorgungssicherheit Ausfallhäufigkeit“. 
(Werteanzahl: 7 – Erdkabelleitung; 7 – Freileitung) 
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Bild 3.7: Verteilung der Werte des Kriteriums „Versorgungssicherheit- Reparaturdauer“. 
(Werteanzahl: 6 – Erdkabelleitung; 6 – Freileitung) 
 
Bild 3.8: Verteilung der Werte des Kriteriums „Nichtverfügbarkeit“ 
(Werteanzahl: 11 – Erdkabelleitung; 10 – Freileitung) 
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3.3 Projektorientierte Studien 
Nachfolgend werden zunächst die Häufigkeiten der Thematisierung von einzelnen 
Kriterien zu den Themen „Technik“, „Bau“, „Betrieb“ für das betrachtete Set (Studien-
set dazu siehe Anhang 2) dargestellt. Für die Häufigkeitsanalyse wurden nur die ers-
ten 26 Studien gemäß der Liste aus dem Anhang 2 (Studien [2.1 – 2.26]) berücksich-
tigt, da die Studien [2.27 - 2.33] zum Analysezeitpunkt nicht zur Verfügung standen. 
Für die Zahlenwertanalyse der technischen und wirtschaftlichen Kriterien wurden ins-
gesamt 29 Studien [2.1 - 2.29] berücksichtigt. Die Studien [2.30 – 2.33] waren zum 
Zeitpunkt der Durchführung der Analyse nicht verfügbar.  
Die Bilder 3.9 - 3.14 zeigen die Ergebnisse der Häufigkeitsanalyse der Kriterienthema-
tisierung im projektorientierten Studienset. Die Bilder 3.10, 3.12 charakterisieren die 
Repräsentation von einzelnen Aspekten der vordefinierten Kriterien in den betrachte-
ten Studien anhand des erweiterten Kriteriensets. Das erweiterte Kriterienset präzi-
siert die Analyseschwerpunkte der Studienauswahl. 
Nachdem zunächst die Häufigkeiten der Thematisierung dargestellt worden sind wer-
den anschließend (in den Kapiteln 3.3.2 bis 3.3.13) die detaillierten Ergebnisse bzgl. 
der metrisch skalierbaren Kriterien nach der in Kapitel 2.4 dargestellten Methodik an-
gegeben. Einige der Größen wurden auf eine einheitliche Bezugseinheit umgerech-
net. Die Originaldaten sind im Anhang 3 bis 5 aufgelistet. Zur zusammenfassenden 
Darstellung der Begriffsdefinitionen sei auf Kapitel 7 (Glossar) verwiesen. Die Zu-
sammenstellung der Zahlenangaben basiert auf dem Studienset zur projektorientier-
ten Betrachtung der alternativen Verlegungsarten Freileitung/Erdkabelleitung wobei 
bis zu 29 Studien berücksichtigt wurden. Eine Angabe der berücksichtigten Studien 
und Werteanzahl pro Kriterium ist jeweils unterhalb der Ergebnisgrafik angegeben.  
3.3.1 Kriterienhäufigkeit 
Im Vergleich zu den allgemeinen Studien wird bei projektorientierten Studien die ab-
solute Mehrzahl von Kriterien bei über 50% thematisiert. Die Ausnahme bildet nur das 
Kriterium „Elektrische Festigkeit“, das nur bei ca. 20 % der Studien eine Erwähnung 
findet. Es ist weiterhin zu bemerken, dass die Kriterien zum Thema „Bau“ bei den pro-
jektorientierten Studien erwartungsgemäß stärker vertreten sind als bei den allgemei-
nen Studien. In 25% der Studien werden alle vordefinierten Kriterien betrachtet. Bei 
50% der projektorientierten Studien werden über 90% der Kriterien thematisiert  
(vgl. Bilder 3.4 und 3.15).  
Aus den Bildern 3.15 und 3.16 ist zu erkennen, dass die meisten Studien aus dem Set 
mehrere Analyse-Kriterien aus der erweiterten Kriterien-Auswahl beinhalten. Unter 
diesem Aspekt kann das gewählte Set als ausreichend repräsentativ für die Analyse 
betrachtet werden. 
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Zusätzlich zu den vorgewählten 26 Studien wurden noch 3 weitere Studien nach Emp-
fehlung durch den Beirat für die Zahlenwert-Analyse berücksichtigt. Diese Studien 
sind ebenfalls im Anhang 2 aufgelistet. Dadurch wurde das repräsentative Analyse-
Set auf insgesamt 29 Studien erweitert. 
Das Bild 3.17 charakterisiert die Häufigkeit der Betrachtung von HGÜ- und GIL-
Verbindungen als Stromtransporttrassen im betrachteten Studienset. Aus dem Bild 
3.17 ist erkennbar, dass die HGÜ- oder GIL-Varianten nur in wenigen Studien quanti-
tativ betrachtet wurden. Aus diesem Grund werden HGÜ- und GIL-Varianten im Rah-
men des vorliegenden Berichtes nicht näher analysiert.  
 
Bild 3.9: Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Technik“  
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Bild 3.10: Übersicht zur erweiterten Kriterienauswahl zum Thema „Technik“ 
(KS-Stromfestigkeit ist Kurzschlussstromfestigkeit; LA-Verluste sind 
lastabhängige Verluste; LU-Verluste sind lastunabhängige Verluste) 
 
Bild 3.11: Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Bau“  
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Bild 3.12: Übersicht zur erweiterten Kriterienauswahl zum Thema „Bau“ 
 
Bild 3.13: Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Betrieb“ 
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Bild 3.14: Übersicht zur erweiterten Kriterienauswahl zum Thema „Betrieb“ 
Das Bild 3.15 charakterisiert das Studienset zur projektorientierten Betrachtung der 
alternativen Verlegungsarten Freileitung/Erdkabelleitung nach Kriterienauswahl. Im 
Bild 3.16 werden die erweiterten Kriterien von insgesamt 36 Positionen für das gleiche 
Set zusammengezählt. 
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Bild 3.15: Zugeordnetes Diagramm zur Präsenz der Kriterien zu den Themen „Technik“, 
„Bau“ und „Betrieb“ im Studienset (26 Studien, Anhang 2) 
 
Bild 3.16: von Kriterien in den einzelnen Studien nach der erweiterten Kriterienauswahl zu 
den Themen „Technik“, „Bau“ und „Betrieb“ (26 Studien, Anhang 2) 
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Bild 3.17: Übersicht zur Häufigkeit der Betrachtung von HGÜ- und GIL-
Stromtransporttrassen im Studienset 
Über die Problematik der Netzstabilität wurde im betrachteten Studienset kaum disku-
tiert. Nur in 4 Studien (13,8% von allen Studien im Set) wurde darauf eingegangen. Es 
wurden lediglich zwei Aspekte genannt: 
x „Bei einem Lastabwurf im Netz kann die durch die Erdkabelleitungen abgege-
bene kapazitive Blindleistung zu Stabilitätsproblemen führen, wenn die am 
Netz verbleibenden Verbraucher weniger Blindleistung benötigen als von den 
Erdkabelleitungen abgegeben wird und die Generatoren über ihre Stabilitäts-
grenze hinaus Blindleistung aufnehmen müssen“ [2.28]. 
x Durch den Bau einer Leitung wird die Netzübertragungskapazität erhöht. Da-
durch werden die Risiken hinsichtlich der Spannungsstabilität erheblich redu-
ziert [2.17]. 
Es sei angemerkt, dass der Aspekt „Netzstabilität“ auch in der vollen Gesamtheit der 
betrachteten Dokumenten (s. Punkt 2.2) ebenfalls kaum thematisiert wird. Der Anteil 
von Veröffentlichungen mir der Thematisierung des Begriffes „Netzstabilität“ liegt bei 
unter 11%. Zusammenfassend ist abzuleiten, dass das Thema „Netzstabilität“ von den 
meisten Autoren der betrachteten Studien nicht detailliert untersucht wurde.  
Das Bild 3.18 zeigt die Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Wirtschaft-
lichkeit“. Aus dem Bild 3.18 ist zu erkennen, dass die Kriterien „Materialkosten“ und 
„Errichtungskosten“ relativ selten separat repräsentiert werden. In den meisten Stu-
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dien erfolgt die Betrachtung von beiden o.g. Kriterien zusammen (s. Bild 3.18). Für die 
Analyse der im Bild 3.18 dargestellten Ergebnisse wurde das erweiterte Set von 29 
Studien betrachtet. 
 
Bild 3.18: Übersicht der vordefinierten Kriterien zum Thema „Wirtschaftlichkeit“ 
3.3.2 Kriterium: Elektrische Festigkeit – Bemessungsspannungen 
Definition: Bemessungsspannungen 
Bemessungsspannungen sind die Sollspannungen, für die die Leitungssysteme aus-
gelegt sind. Die Bemessungsspannungen können identisch den Netznennspannun-
gen oder höher sein und bestimmen die Anforderungen zur elektrischen Festigkeit der 
Leitungssysteme 
Angaben zu den Quellen: 
x Die Bemessungsspannungen charakterisieren die Nennspannungen der be-
trachteten Transportstrecken und befinden sich im Wertebereich von 35 kV bis 
500 kV.  
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Bild 3.19: Verteilung der Werte des Kriteriums „Bemessungsspannungen“ 
(Werteanzahl: 78 – Erdkabelleitung; 21 – Freileitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x Die Bemessungsspannungen der Erdkabelleitungstrassen sind in den meisten 
Fällen identisch mit den Bemessungsspannungen der relevanten Freileitungs-
strecken. 
x In mehr als 70% der untersuchten Trassenvarianten sind die betrachteten Be-
messungsspannungen bei Erdkabelleitungen 380 kV und höher. Der relevante 
Anteil der Bemessungsspannungen bei den Freileitungsstrecken (380 kV und 
mehr) beträgt mehr als 60%. Der höhere prozentuale Anteil von berücksichtig-
ten 380-kV-Erdkabelleitungsstrecken im Vergleich mit dem relevanten Anteil 
von berücksichtigten 380-kV-Freileitungsstrecken ergibt sich aufgrund der Be-
trachtung von Erdkabelleitungstrassen, zu welchen keine Freileitungsalternati-
ven vorhanden sind. Die Grafiken in der Metastudie stellen grundsätzlich keine 
Zusammenstellung von paarweise erstellten Werten (1 Wert für Freileitung und 
1 Wert für Erdkabelleitung) dar. Sie sind eine statistische Zusammenstellung 
von allen relevanten Werten, die in den Studien thematisiert werden. Aus die-
sem Grund unterscheiden sich in der Regel die in den Bildlegenden angegebe-
nen Fallzahlen für Erdkabelleitungen und Freileitungen.    
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Gründe für Extremwerte: 
x Die maximalen Werte im Diagramm (500 kV) entsprechen dem maximalen Ka-
belnennspannungswert nach Hersteller-Angabe und der Netznennspannung 
der Erdkabelleitungsstrecke in Tokyo [2.22] sowie der Nennspannung einer von 
betrachteten Freileitungstrecken in [2.25].  
x Die minimalen Werte entsprechen den Erdkabelleitungstransportstrecken mit 
der Netznennspannung von 35 kV [2.28] sowie den Freileitungsstrecken mit der 
Netznennspannung von 110 kV. 
Allgemeine Kommentare: 
x Aus dem Bild 3.19 ist zu erkennen, dass die vertieften Untersuchungen zur 
Auswahl von alternativen Stromübertragungstechniken, in erster Linie, für das 
Höchstspannungsbereich (380 kV und höher) von Bedeutung ist. 
x Bemessungsspannungen bestimmen die Prüfungsspannungen sowie weitere 
Auslegungsmerkmale für die Gewährleistung der elektrischen Festigkeit von 
Leitungssystemen. 
3.3.3 Kriterium: Isolierung – Leiterquerschnitt 
Definition: Leiterquerschnitt 
Leiterquerschnitt ist die stromleitende Querschnittfläche eines Leiters. Die Leiterquer-
schnitte charakterisieren die Typen der angewendeten Leiter in den betrachteten 
Stromübertragungssystemen. 
Angaben zu den Quellen: 
x Die Leiterquerschnitte charakterisieren die Konstruktion der betrachteten Lei-
tungssysteme und befinden sich im Wertebereich von 3250 mm2 bis 300 mm2 
bei Erdkabelleitungen und von 800 mm2 bis 257 mm2 bei Freileitungen.  
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Bild 3.20: Verteilung der Werte des Kriteriums „Leiterquerschnitt“  
(Werteanzahl: 41 – Erdkabelleitung; 19 – Freileitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x Die Leiterquerschnitte der Erdkabelleiter sind deutlich größer als die relevanten 
Leiterquerschnitte der Freileitungssysteme. Grund dafür ist die Verwendung 
von Bündelleitern bei Freileitungen mit der relevanten Stromaufteilung zwi-
schen den einzelnen Teileitern. 
x In mehr als 80% der untersuchten Trassenvarianten sind die betrachteten Lei-
terquerschnitte bei Erdkabelleitungen 1000 mm2 und größer. Durch die Ver-
wendung von großen Querschnitten wird die Übertragung von großen Dauer-
strömen über die Einzelkabelleiter gesichert.  
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der Leiterquer-
schnitte im Diagramm ist deutlich größer bei Erdkabelleitungen als bei Freilei-
tungen (10,83 gegenüber 3,11). Grund dafür ist die Berücksichtigung der exis-
tierenden Kabelverbindungen im betrachteten Studienset. Alternative Freilei-
tungen wurden dabei nicht berücksichtigt. Aufgrund der technischen Kompli-
ziertheit der Hochspannungskabelherstellung, Verlegung und Betriebsführung 
wurde eine Reihe von gebauten Erdkabelleitungsstrecken mit kleineren Leiter-
querschnitten ausgestattet.  
x Unter Berücksichtigung des Zahlenwertes des 80,5%-Quantils der im Dia-
gramm repräsentierten Verteilung von Kabelleiterquerschnitten (1000 mm2) an-
stelle des relevanten Minimalwertes reduziert sich das Verhältnis zwischen den 
Extremwerten auf 3,25. Dieser Zahlenwert entspricht weitgehend dem o.g. Zah-
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lenwert des Verhältnisses der Extremwerte der Freileitungsleiterquerschnitte. 
Das bedeutet, dass das Äquivalenzprinzip hinsichtlich der Dauerstrombelas-
tungen bei der Auswahl von alternativen Stromübertragungstechniken weitge-
hend verfolgt wird. 
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (3250 mm2) entspricht 
dem maximal möglichen Kabelleiterquerschnitt nach Hersteller-Angabe [2.10]. 
Der maximale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (800 mm2) charakte-
risiert die Freileitungsalternative in [2.1].  
x Der minimale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (300 mm2) charakterisiert 
die bestehende Kabelverbindung mit der Netznennspannung von 150 kV 
[2.11]. Der minimale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (257 mm2) 
charakterisiert die Freileitungsalternative in [2.1]. 
Allgemeine Kommentare: 
x Es sei angemerkt, dass die Erdkabelleitungsstrecken mit den maximalen Lei-
terquerschnitten (3250 mm2 oder 3000 mm2) noch nirgendwo praktisch reali-
siert wurden. 
3.3.4 Kriterium: Isolierung – Durchmesser 
Definition: Durchmesser 
Durchmesser ist die Entfernung zwischen den Schnittpunkten eines Kreises mit einer 
Geraden, die dessen Mittelpunkt schneidet. Unter Berücksichtigung der typischen 
Auslegung eines Hoch- und Höchstspannungskabels als Einleiterkabel kann die Dicke 
der Erdkabelisolation anhand des Kabelaußendurchmessers und des Leiterquer-
schnitts indirekt abgeschätzt werden.  
Angaben zu den Quellen: 
x Der Kabelaußendurchmesser charakterisiert die Konstruktion der betrachteten 
Erdkabelsysteme und befindet sich im Wertebereich von 16,3 cm bis 8,2 cm.  
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x In ca. 70% der untersuchten Trassenvarianten sind die betrachteten Außen-
durchmesser der Erdkabel 12 cm und größer.  
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der Außen-
durchmesser beträgt 1,99.  
x Unter Berücksichtigung des Zahlenwertes des 69,2%-Quantils der im Dia-
gramm repräsentierten Verteilung von Erdkabelleiterquerschnitten (12 cm) an-
stelle des relevanten Minimalwertes reduziert sich das Verhältnis zwischen den 
Extremwerten auf 1,35. 
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Bild 3.21: Verteilung der Werte des Kriteriums „Durchmesser“  
(Werteanzahl: 13 – Erdkabelleitung) 
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm (16,3 cm) entspricht dem Außendurchmesser 
des Kabels mit dem Leiterquerschnitt von 3250 mm2 und der Bemessungs-
spannung von 400 kV [2.10].  
x Der minimale Wert im Diagramm (8,2 cm) charakterisiert das 110-kV-Erdkabel 
mit der VPE-Isolierung und den Leiterquerschnitten von 630 mm2 sowie 800 
mm2 [2.9].  
Allgemeine Kommentare: 
x Es sei angemerkt, dass die Informationen zu den Außendurchmessern von 
Freileitungsleitern im betrachteten Studienset kaum vorhanden sind.  
x Bei allen im Studienset betrachteten Freileitungssystemen werden nur die luft-
isolierten Leiter berücksichtigt. Da die Außendurchmesser von Freileitungslei-
tern im Vergleich mit den erforderlichen Luftisolationsabständen vernachlässig-
bar klein sind, spielen die Informationen über den Außendurchmesser der Frei-
leitungsleiter nur untergeordnete Rolle. 
x Es sei weiterhin angemerkt, dass die meisten im Studienset betrachteten Erd-
kabel über eine VPE-Isolation verfügen. 
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3.3.5 Kriterium: Trassenlänge 
Definition: Trassenlänge 
Trassenlänge ist die Länge der Stromübertragungstrasse, die als alternative Erdkabel-
leitungs- oder Freileitungsstrecke verlegt werden kann. 
Angaben zu den Quellen: 
x Die Zahlenwerte der 380-kV-Trassenlängen befinden sich im Wertebereich von 
108 km bis 0,83 km (Erdkabelleitungen) und im Wertebereich von 130 km bis 1 
km (Freileitungen). 
x Die Zahlenwerte der 220-kV-Trassenlängen befinden sich im Wertebereich von 
30 km bis 0,95 km (Erdkabelleitungen) und im Wertebereich von 32,5 km bis 
1,3 km (Freileitungen). 
 
Bild 3.22: Verteilung der Werte des Kriteriums „380-kV-Trassenlängen“ 
(Werteanzahl: 66 – Erdkabelleitung; 29 – Freileitung) 
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Bild 3.23: Verteilung der Werte des Kriteriums „220-kV-Trassenlängen“ 
(Werteanzahl: 9 – Erdkabelleitung; 9 – Freileitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x In 45% der untersuchten Varianten von 380-kV-Trassen werden die Freilei-
tungstrassen gegenüber den Erdkabelleitungen länger.  
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten von berück-
sichtigten Trassenlängen ist größer bei Erdkabelleitungen als bei Freileitungen 
(130,1 gegenüber 130 bei 380-kV-Trassen; 31,6 gegenüber 25 bei 220-kV-
Trassen).  
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm für 380-kV-Erdkabelleitungsstrecken (108 
km) charakterisiert die geplante Trassenlänge der Salzburgleitung [2.22]. Der 
maximale Wert im Diagramm für 380-kV-Freileitungsstrecken (130 km) charak-
terisiert die Freileitungsalternative für die Salzburgleitung in [2.22].  
x Der maximale Wert im Diagramm für 220-kV-Erdkabelleitungsstrecken (30 km) 
charakterisiert die Trassenlänge in [2.22]. Der maximale Wert im Diagramm für 
220-kV-Freileitungsstrecken (32,5 km) charakterisiert die Freileitungsalternative 
in [2.28]. 
x Der minimale Wert im Diagramm für 380-kV-Erdkabelleitungsstrecken (0,83 
km) charakterisiert die Trassenlänge in [2.21]. Der minimale Wert im Diagramm 
für 380-kV-Freileitungsstrecken (1 km) charakterisiert die Freileitungsalternative 
in [2.16].  
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x Der minimale Wert im Diagramm für 220-kV-Erdkabelleitungsstrecken (0,95 
km) charakterisiert die Trassenlänge in [2.3]. Der minimale Wert im Diagramm 
für 220-kV-Freileitungsstrecken (1,3 km) charakterisiert die Freileitungsalterna-
tive in [2.3]. 
Allgemeine Kommentare: 
x Die betrachteten Trassenlängen decken die komplette Palette von praktisch re-
alisierten Höchstspannungserdkabelleitungsvarianten ab.   
3.3.6 Kriterium: Verluste – Gesamte Leistungsverluste (spezifische Werte) 
Definition: Gesamte Leistungsverluste (spezifische Werte) – Gesamtverluste 
Gesamte Leistungsverluste sind die gesamte Leistung, die von der Stromübertra-
gungstrasse aufgenommen wird, um die Leistungsübertragung durch die Leitungssys-
teme zu ermöglichen. Die gesamten Leistungsverluste werden aus den lastabhängi-
gen, lastunabhängigen und zusätzlichen Verlusten gebildet. Spezifische Werte der 
gesamten Leistungsverluste werden pro 1 km der Transporttrasse ermittelt.  
Die Verluste spalten sich definitionsgemäss in die in Bild 3.24 dargestellten Verlust-
klassen auf. 
 
Bild 3.24: Prinzipielle Zusammensetzung der hier betrachteten Gesamtverluste 
Im Rahmen der Metastudie wurden aus den untersuchten Studien Werte für die ein-
zelnen Verlustklassen entnommen. Es wurde keine Verlustberechnung durchgeführt. 
Im Anhang 8 ist eine weiterführende Diskussion der Verluste angegeben, um etwaige 
Missverständnisse in der Ergebnisinterpretation zu vermeiden.  
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Angaben zu den Quellen: 
x Die Verluste sowie deren Zusammensetzung in den 220-kV-Leitungen werden 
nur in geringer Anzahl von Studien betrachtet. Aus diesem Grund wurde keine 
statistische Auswertung von Verlustcharakteristiken der 220-kV-Leitungen im 
Rahmen der Metastudie vorgenommen. Nachfolgend werden ausschliesslich 
die Verlustcharakteristiken von 380-kV-Stromübertragungstrassen betrachtet 
und analysiert.     
x Die Zahlenwerte der gesamten Leistungsverluste befinden sich im Wertebe-
reich von 834,4 kW/km bis 22,26 kW/km (Erdkabelleitungen) und im Wertebe-
reich von 2000 kW/km bis 49,5 kW/km (Freileitungen). 
 
Bild 3.25: Verteilung der Werte des Kriteriums „Gesamte Leistungsverluste  
(spezifische Werte)“ (Werteanzahl: 58 – Erdkabelleitung; 14 – Freileitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x In ca. 40% der untersuchten Trassenvarianten verteilen sich die betrachteten 
gesamten Leistungsverluste in Erdkabelleitungs- und in Freileitungsstrecken 
beinah identisch bzw. werden durch die vergleichbaren Zahlenwerte  
charakterisiert. 
x In ca. 35% der untersuchten Trassenvarianten sind die betrachteten gesamten 
Leistungsverluste in den Erdkabelleitungsstrecken deutlich größer als in den 
Freileitungsstrecken. 
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x In ca. 25% der untersuchten Trassenvarianten sind die betrachteten gesamten 
Leistungsverluste in den Freileitungsstrecken wesentlich größer als in den Erd-
kabelleitungsstrecken. 
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der gesamten 
Leistungsverluste im Diagramm ist geringfügig größer bei Freileitungen als bei 
Erdkabelleitungen (40,4 gegenüber 37,48). 
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (834,4 kW/km) entspricht 
den gesamten Leistungsverlusten in den 400-kV-Kabelsystemen 4x3x2500 
mm2 [2.22]. Der maximale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (2000 
kW/km) charakterisiert die Freileitungsalternative 2x2x700 mm2 in [2.20].  
x Der minimale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (22,26 kW/km) charakteri-
siert die gesamten Leistungsverluste in der 400-kV-Erdkabelleitungstrasse 
[2.3]. Der minimale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (49,5 kW/km) 
charakterisiert die Freileitungsalternative in [2.5]  
Allgemeine Kommentare: 
x Verluste in Stromübertragungstrassen sind eine Designgröße in der der techni-
schen Auslegung der Strecke und können so direkt beeinflusst werden. Ein 
weiterer Einflussfaktor ist die durch den Netzbetreiber bzw. durch die System-
last vorgegebene elektrische Auslastung der Strecke.  
3.3.7 Kriterium: Verluste – Lastabhängige Verluste (spezifische Werte) 
Definition: Lastabhängige Verluste (spezifische Werte) 
Lastabhängige Verluste auch stromabhängige oder Joulesche Verluste genannt sind 
die Leistungsverluste, die zur Erwärmung von leitenden Teilen bei der Stromübertra-
gung führen und quadratisch vom übertragenen Stromwert abhängig sind. Spezifische 
Werte der lastabhängigen Verluste werden pro 1 km der Transporttrasse ermittelt. 
Angaben zu den Quellen: 
x Die Zahlenwerte der gesamten Leistungsverluste befinden sich im Wertebe-
reich von 822,8 kW/km bis 12,36 kW/km (Erdkabelleitungen) und im Wertebe-
reich von 919,4 kW/km bis 43,5 kW/km (Freileitungen).  
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Bild 3.26: der Werte des Kriteriums „Lastabhängige Verluste (spezifische Werte)“ 
(Werteanzahl: 24 – Erdkabelleitung; 14 – Freileitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x In den meisten von den untersuchten Trassenvarianten sind die betrachteten 
lastabhängigen Leistungsverluste in den Freileitungsstrecken größer als in den 
Erdkabelleitungsstrecken.   
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der gesamten 
Leistungsverluste im Diagramm ist größer bei Erdkabelleitungen als bei Freilei-
tungen (66,56 gegenüber 21,14).  
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm (822,8 kW/km) entspricht den lastabhängigen 
Verlusten im 400-kV-Kabelsystem 4 x 3 x 2500 mm2 [2.22]. Der maximale Wert 
im Diagramm für Freileitungsstrecken (919,4 kW/km) charakterisiert die maxi-
malen stromabhängigen Verluste in einer 380-kV-Freileitung in [2.9].  
x Der minimale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (12,36 kW/km) charakteri-
siert die lastabhängigen Leistungsverluste in den Leitern der 1-systemigen 400-
kV-Erdkabelleitungstrasse [2.5]. Der minimale Wert im Diagramm für Freilei-
tungsstrecken (43,5 kW/km) charakterisiert die Freileitung nur mit einem 380-
kV-System in [2.5].  
Allgemeine Kommentare: 
x Es sei wiederum angemerkt, dass die lastabhängigen Leistungsverluste grund-
sätzlich vom Betriebszustand der Leitung abhängig sind 
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3.3.8 Kriterium: Verluste – Lastunabhängige Verluste (spezifische Werte) 
Definition: Lastunabhängige Verluste (spezifische Werte) 
Lastunabhängige Verluste auch spannungsabhängige oder Leerlaufverluste genannt 
sind die Leistungsverluste, die im Isolierungsmedium entstehen und von der angeleg-
ten Spannung abhängig sind. Dazu werden auch die Verluste von den Ableitströmen 
über die Isolatorenoberflächen sowie die Korona-Verluste mitgezählt. Spezifische 
Werte der lastunabhängigen Verluste werden pro 1 km der Transporttrasse ermittelt. 
Angaben zu den Quellen: 
x Die Zahlenwerte der gesamten Leistungsverluste befinden sich im Wertebe-
reich von 66,96 kW/km bis 9,9 kW/km (Erdkabelleitungen) und im Wertebereich 
von 158,4 kW/km bis 0,18 kW/km (Freileitungen).  
 
Bild 3.27: Verteilung der Werte des Kriteriums „Lastunabhängige Verluste  
(spezifische Werte)“ (Werteanzahl: 31 – Erdkabelleitung; 44 – Freileitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x In fast 90% der untersuchten Fälle sind die lastunabhängigen Verluste in Erd-
kabelleitungen höher im Vergleich mit den relevanten Freileitungsverlusten. 
Grund dafür ist die höhere Leitfähigkeit der Kabelisolation gegenüber der Luft-
isolation bei Freileitungen.  
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der gesamten 
Leistungsverluste im Diagramm ist markant größer bei Freileitungen als  
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bei Erdkabelleitungen (878 gegenüber 6,76). Ursache dafür ist eine sehr  
starke Abhängigkeit der lastunabhängigen Freileitungsverluste von  
Witterungsbedingungen. 
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm (66,96 kW/km) entspricht den lastunabhängi-
gen Verlusten in einer 6-systemigen Erdkabelleitungstrasse mit Kabeln 2500 
mm2 [2.25]. Der maximale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (158,4 
kW/km) charakterisiert die Korona-Verluste bei Raureif in der 500-kV-
Freileitung in [2.25].  
x Der minimale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (9,9 kW/km) charakteri-
siert die lastunabhängigen Leistungsverluste im 380-kV-Kabelsystem [2.3]. Der 
minimale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (0,18 kW/km) charakteri-
siert die lastunabhängigen Leistungsverluste aufgrund der Ableitströme in einer 
330-kV-Freileitung bei der Luftfeuchte < 90% [2.25].  
Allgemeine Kommentare: 
x Es sei angemerkt, dass nicht alle Arten von lastunabhängigen Leistungsverlus-
ten (Isolationsverluste, Ableitstromverluste, Korona-Verluste) in allen Studien 
berücksichtigt wurden.  
3.3.9 Kriterium: Verluste – Zusatzverluste (spezifische Werte) 
Definition: Zusatzverluste (spezifische Werte) 
Als Zusatzverluste werden die Verluste in Kabelschirmen, in Kompensationsdrosseln 
sowie der für die Kabelkühlung erforderliche Leistungsverbrauch betrachtet. Spezifi-
sche Werte der Zusatzverluste werden pro 1 km der Transporttrasse ermittelt. Diese 
Verluste treten nur bei Erdkabelleitungen auf.  
Angaben zu den Quellen: 
x Die Zahlenwerte der Zusatzverluste befinden sich in den Wertebereichen von 
(98,88-74,4) kW/km (Verluste in Kompensationsdrosseln) und von (15,6 - 4,2) 
kW/km (Schirmverluste).  
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Bild 3.28: Verteilung der Werte des Kriteriums „Zusatzverluste (spezifische Werte)“ 
(Werteanzahl: 5 – Drosselverluste; 3 – Schirmverluste) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x Verluste in den Kompensationsdrosseln sind wesentlich höher als die Verluste 
in den Kabelschirmen.  
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der Drossel-
verluste im Diagramm beträgt 1,32.  
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der Schirmver-
luste im Diagramm beträgt 3,71. 
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm (98,88 kW/km) entspricht den Zusatzverlus-
ten in Kompensationsdrosseln für 4 Kabelsysteme mit dem Kabel 2XS(FL)2Y 
1×2500 RM/50 [2.22].  
x Der minimale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (4,2 kW/km) charakteri-
siert die Zusatzverluste im Kabelschirm für zwei 400-kV-Kabelsysteme [2.19].  
Allgemeine Kommentare: 
x Es sei angemerkt, dass die Zusatzverluste nur in wenigen Studien überhaupt 
betrachtet werden, obwohl diese Verluste zahlenmäßig höher sein können als 
z.B. die spannungsabhängigen Verluste (vgl. Bilder 4.27 und 4.28). 
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3.3.10 Kriterium: Verluste – Arbeitsverluste 
Definition: Arbeitsverluste 
Arbeitsverluste, auch Verlustenergie, Verlustarbeit oder Energieverluste genannt, sind 
das Integral der gesamten Leistungsverluste über die Betrachtungszeit. Im betrachte-
ten Studienset werden oft die Arbeitsverluste per annum betrachtet. 
Angaben zu den Quellen: 
x Die betrachteten Arbeitsverluste befinden sich im Wertebereich von 420,48 
MWh bis 62,2 MWh pro Jahr und km bei Erdkabelleitungen und im Wertebe-
reich von 830,19 MWh bis 144 MWh pro Jahr und km bei Freileitungen.  
 
Bild 3.29: Verteilung der Werte des Kriteriums „Arbeitsverluste“ 
(Werteanzahl: 17 – Erdkabelleitung; 10 – Freileitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x In allen berücksichtigten Fällen sind die angegebenen Arbeitsverluste bei Frei-
leitungen höher als die Arbeitsverluste bei Erdkabelleitungen.  
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der Arbeitsver-
luste im Diagramm ist etwas größer bei Freileitungen als bei Erdkabelleitungen 
(6,76 gegenüber 5,77).  
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Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm (420,48 MWh) entspricht den Arbeitsverlus-
ten in der 380-Erdkabelleitungsstrecke [2.3]. Der maximale Wert im Diagramm 
für Freileitungsstrecken (830,19 MWh) charakterisiert die maximalen Arbeits-
verluste in der 380-Freileitungsstrecke in [2.5].  
x Der minimale Wert im Diagramm für Erdkabelleitung (62,2 MWh) charakterisiert 
die Arbeitsverluste in der zweisystemigen Erdkabelleitungsstrecke mit dem 
400-kV-Kabel [2.16]. Der minimale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken 
(144 MWh) charakterisiert die gleiche Transportstrecke mit der 400-kV-
Freileitung [2.16].  
Allgemeine Kommentare: 
x Es sei angemerkt, dass die Informationen zu den Arbeitsverlusten im betrachte-
ten Studienset nur in relativ wenigen Fällen explizit angegeben sind. Das be-
deutet, dass die Arbeitsverluste selbst als ein Vergleichskriterium für die alter-
nativen Stromübertragungstechniken nur eingeschränkt verwendet werden. 
Fazit zur Verlustanalyse: 
Die ausgewerteten Datensätze ermöglichen keine eindeutigen Aussagen bezüglich 
der Verhältnisse von Leistungsverlusten in Erdkabelleitungen gegenüber den Freilei-
tungen. Gründe dafür sind die Abhängigkeit der Leistungsverluste in einer Trans-
portstrecke sowohl von den Auslegungsmerkmalen (Leitungsdesign) als auch von der 
aktuellen elektrischen Auslastung der Leitung. Betriebszustände der Übertragung der 
Maximalleistungen werden grundsätzlich durch höhere Leistungsverlustwerte charak-
terisiert als die Betriebszustände der Übertragung von mittleren oder minimalen Leis-
tungen. Gemäß den bekannten Vorschriften aus Deutschland können sowohl die ma-
ximalen als auch die mittleren Leistungsverluste zur Verlustbewertung verwendet 
werden. Die relevanten Verhältnisse der Leistungsverluste in Erdkabelleitungen und in 
Freileitungen können dabei unterschiedlich ausfallen, weil die Abhängigkeiten der 
Leistungsverluste von der Leitungsauslastung nichtlinear und unterschiedlich für Erd-
kabelleitungen und für Freileitungen sind.  
Nicht alle für Erdkabelleitungen und Freileitungen relevanten Leistungsverlustarten 
werden in allen betrachteten Studien berücksichtigt. Insbesondere trifft es die lastu-
nabhängigen Verluste zu. Das erschwert zusätzlich die Vergleichsanalyse. 
Die ausgewerteten Datensätze zu den Arbeitsverlusten zeigen einheitlich höhere Ar-
beitsverlustwerte bei den Freileitungen gegenüber den Arbeitsverlustwerten in Erdka-
belleitungen. Da die Ermittlung von Arbeitsverlusten grundsätzlich auf den Leistungs-
verlustwerten basiert, ist hier ein gewisser Widerspruch zu den Auswerteergebnissen 
der Leistungsverlustzahlenwerte zu verzeichnen.  
Es besteht ein Mangel an einem einheitlichen Referenzrahmen für die Durchführung 
der Verlustanalyse. Die Auswerteergebnisse spiegeln dies wider. 
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3.3.11 Kriterium: Blindleistungskompensation 
Definition: Blindleistungskompensation 
Kompensation des Blindleistungsbedarfes bzw. der Ladeströme von Erdkabelleitun-
gen. Blindleistungskompensation wird durch den Einsatz von Drosselspulen realisiert. 
Blindleistungsbedarf der Erdkabelleitungsstrecke hängt von der Länge der Strecke ab. 
Blindleistungskompensation wird erst beim Erreichen einer bestimmten Streckenlänge 
erforderlich. 
Angaben zu den Quellen: 
x Die betrachteten minimalen Längen von Erdkabelleitungsstrecken befinden 
sich im Wertebereich von 40 km bis 5 km. Bei der Überschreitung der angege-
benen Erdkabelleitungstrassenlänge wird die Blindleistungskompensation er-
forderlich. 
 
Bild 3.30: Verteilung der Werte des Kriteriums „Blindleistungskompensation“ 
(Werteanzahl: 8 – Erdkabelleitung) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x Es sei angemerkt, dass die Aussagen zur minimalen Länge der Erdkabellei-
tungsstrecke bei verschiedenen Autoren recht unterschiedlich sind. 
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der minimalen 
Länge im Diagramm beträgt 8.  
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Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm (40 km) entspricht den Angaben in [2.27]. 
Der minimale Wert im Diagramm (5 km) entspricht den Angaben in [2.23].  
Allgemeine Kommentare: 
x Eine korrekte Entscheidung über die Notwendigkeit einer Blindleistungskom-
pensation bei der Erdkabelleitungsstrecke kann auf der Basis von LAT-
Kriterium (Longueur d‘Aptitude au Transport) getroffen werden. Die Erfüllung 
des Kriteriums bedeutet, dass die durch die Erdkabelleitung übertragene Leis-
tung im Falle einer rein ohmschen Belastung (cos M =1) die Größe von 95% der 
eingespeisten Leistung nicht unterschreitet [2.25]. 
3.3.12 Kriterium: Lebensdauer 
Definition: Lebensdauer 
Lebensdauer ist die Zeit des ununterbrochenen Betriebes einer Leitung. 
Angaben zu den Quellen: 
x Die betrachteten Werte befinden sich im Zahlenbereich von 20 Jahren bis 60 
Jahren bei Erdkabelleitungen und im Zahlenbereich von 40 Jahren bis 120 Jah-
ren bei Freileitungen.  
 
Bild 3.31: Verteilung der Werte des Kriteriums „Lebensdauer“ 
(Werteanzahl: 26 – Erdkabelleitung; 19 – Freileitung) 
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Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x In allen berücksichtigten Fällen ist die angegebene Lebensdauer bei Freileitun-
gen höher als die Lebensdauer bei Erdkabelleitungen. Es sei angemerkt, dass 
die Lebensdauer einer Freileitung immer unter Berücksichtigung der notwendi-
gen Erneuerung der Freileitungsbeseilung nach ca. 40 Jahren des Betriebes im 
Studienset angegeben wurde. 
x Das Verhältnis zwischen den maximalen und minimalen Werten der Lebens-
dauer im Diagramm ist bei Erdkabelleitungen wie bei Freileitungen 3.  
x Freileitungen haben in den überwiegenden Fällen eine doppelt so hohe Le-
bensdauer wie Erdkabelleitungen. 
Gründe für Extremwerte: 
x Der maximale Wert im Diagramm für Erdkabelleitungsstrecken (60 Jahren) ent-
spricht den Angaben in [2.13], wobei der Wert gleich als eine „Spekulation“ ein-
gestuft ist. Der maximale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (120 Jah-
ren) charakterisiert die Angaben in [2.15].  
x Der minimale Wert im Diagramm für Kabel (20 Jahren) charakterisiert die An-
gaben in [2.17]. Der minimale Wert im Diagramm für Freileitungsstrecken (40 
Jahren) ist in [2.12] angegeben.  
Allgemeine Kommentare: 
x Es sei angemerkt, dass die Informationen zur Lebensdauer von Höchstspan-
nungskabelstrecken die Schätzungswerte darstellen. Es ist noch keine beste-
hende VPE-Kabelverbindung von über 40 Jahren in Betrieb. 
3.3.13 Kriterien: Investitions-, Betriebs- und Gesamtkosten 
Wie bereits in der Einleitung kurz dargestellt, ist es nicht Zielsetzung der Metastudie 
neue Berechnungen zu den hier verwendeten Kostenkriterien anzustellen, was in der 
vorliegenden Metastudie auch nicht erfolgt ist. Bezüglich der Ergebnisinterpretation 
sei an dieser Stelle nochmals erwähnt, dass die im Folgenden dargestellten Ergebnis-
se der Kostenkriterien eine Übersicht über die Kostenfaktoren darstellt, die in den 
analysierten Studien erarbeitet worden sind. Diese können mitunter auf unterschiedli-
chen betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Annahmen basieren. Kosten be-
einflussende Faktoren wie zum Beispiel Strompreise, Lebensdauer, Zinssätze, Ab-
schreibungsdauern oder auch Belastungsprofile und Verluste sind in den untersuch-
ten Studien mitunter nicht einheitlich verwendet worden. Aus diesem Grund stellen die 
im Rahmen dieser Metastudie dargestellten Werte für die drei Kostenkriterien eine 
statistische Zusammenfassung einzelner (in den untersuchten Studien) publizierter 
Werte dar. Eine konkrete Nutzung für etwa netzplanerische Zwecke erfordert eine wei-
tergehende Analyse mit genauer Untersuchung der Faktoren, die die Investitions-, 
Betriebs- und Gesamtkosten beeinflussen.  
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Kriterium: Investitionskosten 
Definition 
Investitionskosten sind Kosten, die zum Bau einer Leitung aufgebracht werden müs-
sen, bevor diese in den Betrieb geht. Neben den reinen Material- zählen hierzu auch 
die Errichtungskosten. Je nach betrachtetem Zeithorizont sind Re-Investitionen nach 
Ablauf der jeweiligen Lebensdauer enthalten.  
Angaben zu den Quellen: 
x Die Nennspannungen der betrachteten Transportstrecken sind 110 kV, 220 kV 
und 380 kV.  
 
Bild 3.32: Verteilung der Werte des Kriteriums „Investitionskosten“ (Freileitung) 
(Werteanzahl: 19 – 380 kV; 10 – 220 kV; 4 – 110 kV) 
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Bild 3.33: Verteilung der Werte des Kriteriums „Investitionskosten“ (Erdkabelleitung) 
(Werteanzahl: 28 – 380 kV; 16 – 220 kV; 5 – 110 kV) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x Die Investitionskosten sind bei Erdkabelleitungen im Allgemeinen höher als  
bei Freileitungen 
x 110 kV: 
o In 60% der untersuchten Studien liegen die Investitionskosten für 110-
kV-Kabelanlagen unter etwa 1,2 Mio. €/km. 
o In allen untersuchten Studien liegen die Investitionskosten für 110-kV-
Freileitungsanlagen unter 0,5 Mio. €/km. 
o Der größte Wert für Investitionskosten für Erdkabelleitungen ist um Fak-
tor 4 größer als der größte Wert für Freileitungen. 
x 220 kV: 
o In über 70% der untersuchten Studien liegen die Investitionskosten für 
220-kV-Kabelanlagen zwischen 4 Mio. €/km und 8 Mio. €/km. 
o In 90% der untersuchten Studien liegen die Investitionskosten für 220-
kV-Freileitungsanlagen unter 850 T€/km. 
o Der größte Wert für Investitionskosten für Erdkabelleitungen ist um Fak-
tor 12 größer als der größte Wert für Freileitungen. 
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x 380 kV: 
o In über 60% der untersuchten Studien liegen die Investitionskosten für 
380-kV-Kabelanlagen zwischen 4 Mio. €/km und 10 Mio. €/km.  
o In allen untersuchten Studien liegen die Investitionskosten für 380-kV-
Freileitungsanlagen unter 1,5 Mio. €/km. 
o Der größte Wert für Investitionskosten für Erdkabelleitungen ist um Fak-
tor 21 größer als der größte Wert für Freileitungen. 
Gründe für Extremwerte: 
x 110 kV: 
o Die maximalen Investitionskosten bei 110-kV-Freileitungen stammen 
aus dem Bericht [2.14]. 
o Die minimalen Investitionskosten bei 110-kV-Freileitungen resultieren 
aus der Verlegung nur eines Systems [2.11]. 
o Die maximalen Investitionskosten bei 110-kV-Erdkabelleitungen stam-
men aus Bericht [2.14]. 
o Die minimalen Investitionskosten bei 110-kV-Erdkabelleitungen resultie-
ren aus der Verlegung nur eines Systems [2.11]. 
x 220 kV: 
o Die maximalen Investitionskosten bei 220-kV-Freileitungen stammen 
aus dem Bericht [2.28]. 
o Die minimalen Investitionskosten bei 220-kV-Freileitungen resultieren 
aus der Verlegung nur eines Systems [2.11]. 
o Die maximalen Investitionskosten bei 220-kV-Erdkabelleitungen resultie-
ren aus der Verlegung großer Kabelquerschnitte [2.1]. 
o Die minimalen Investitionskosten bei 220-kV-Erdkabelleitungen resultie-
ren aus der Verlegung nur eines Systems [2.11]. 
x 380 kV: 
o Die maximalen Investitionskosten bei 380-kV-Freileitungen beziehen 
sich auf die Errichtung von vier Systemen an der Küste oder im Mittel-
gebirge [2.11]. 
o Die Minimalwerte der Investitionskosten bei 380-kV-Freileitungen sind 
Ergebnisse der Berichte [2.6] und [2.13]. 
o Die Maximalwerte der Investitionskosten resultieren aus kurzen Trans-
portstrecken (1 km bis 5 km) [2.25]. 
o Die Minimalwerte der Investitionskosten für 380-kV-Erdkabelleitungen 
resultieren aus der Verlegung nur eines Systems [2.11]. 
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Kriterium: Betriebskosten 
Definition 
Betriebskosten beschreiben diejenigen Kostenaufwendungen, die während der Be-
triebsphase entstehen. Hierzu zählen Wartungs-, Unterhaltungs- und Verlustkosten. 
Die vollständige Betrachtung inkludiert aber auch Kosten, die durch die Nichtverfüg-
barkeit einer Anlage entstehen [2.25].  
Angaben zu den Quellen: 
x Die Nennspannungen der betrachteten Transportstrecken sind 110 kV, 220 kV 
und 380 kV.  
 
Bild 3.34: Verteilung der Werte des Kriteriums „Betriebskosten“ (Freileitung) 
(Werteanzahl: 12 – 380 kV; 8 – 220 kV; 5 – 110 kV) 
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Bild 3.35: Verteilung der Werte des Kriteriums „Betriebskosten“ (Erdkabelleitung) 
(Werteanzahl: 20– 380 kV; 13 – 220 kV; 6 – 110 kV) 
Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x Die Betriebskosten für Erdkabelleitungen sind in der 110-kV- und 220-kV-
Ebene kleiner als jene der Freileitungen. Lediglich in der 380-kV-Ebene bele-
gen einige Studien höhere Betriebskosten der Erdkabelleitungen. Dies ist zum 
Teil auch durch die Einbeziehung von Ausfallkosten bedingt [2.25]. 
x 110 kV: 
o In 40% der untersuchten Studien liegen die Betriebskosten für 110-kV-
Freileitungen zwischen 2,7 T€/km/a und 4 T€/km/a. 
o In 50% der Studien liegen die Betriebskosten für 110-kV-
Erdkabelleitungen höchstens bei 1 T€/km/a. 
o Der größte Wert für Betriebskosten für Freileitungen ist um Faktor 2,4 
größer als der größte Wert für Erdkabelleitungen. 
x 220 kV: 
o In über 50% der Studien liegen die Betriebskosten für 220-kV-
Freileitungen zwischen 20 T€/km/a und 46 T€/km/a. 
o In etwa 85% der Studien liegen die Betriebskosten für 220-kV-
Erdkabelleitungen unter 20 T€/km/a. 
o Der größte Wert für Betriebskosten für Freileitungen ist um Faktor 2  
größer als der größte Wert für Erdkabelleitungen. 
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x 380 kV: 
o In über 80% der Studien liegen die Betriebskosten für 380-kV-Freileitung 
unter 55 T€/km/a. 
o In 70% der Studien liegen die Betriebskosten für 380-kV-
Erdkabelleitungen unter 50 T€/km/a 
o Der größte Wert für Betriebskosten für Erdkabelleitungen ist um Faktor 
4,7 größer als der größte Wert für Freileitungen. 
Gründe für Extremwerte: 
x 110 kV: 
o Die minimalen Betriebskosten für 110-kV-Freileitungen, wurden im Be-
richt [2.9] ermittelt. 
o Die maximalen Betriebskosten für 110-kV-Freileitungen, wurden im Be-
richt [2.11] ermittelt. 
o Die minimalen Betriebskosten für 110-kV-Erdkabelleitungen, wurden in 
den Berichten [2.9] und [2.14] ermittelt. 
o Die maximalen Betriebskosten für 110-kV-Erdkabelleitungen, wurden im 
Bericht [2.11] ermittelt. 
x 220 kV: 
o Die maximalen Betriebskosten für 220-kV-Freileitungen, resultieren aus 
einer hohen mittleren Übertragungsleistung [2.3]. 
o Die minimalen Betriebskosten für 220-kV-Freileitungen, wurden im Be-
richt [2.11] ermittelt. 
o Die minimalen Betriebskosten für 220-kV-Erdkabelleitungen, wurden im 
Bericht [2.11] ermittelt. 
o Die maximalen Betriebskosten für 220-kV-Erdkabelleitungen, resultieren 
aus einer hohen mittleren Übertragungsleistung [2.3]. 
x 380 kV: 
o Die maximalen Betriebskosten für 380-kV-Freileitungen, resultieren aus 
einer hohen mittleren Übertragungsleistung [2.3]. 
o Die minimalen Betriebskosten für 380-kV-Freileitungen, wurden im Be-
richt [2.16] ermittelt. 
o Die maximalen Betriebskosten für 380-kV-Erdkabelleitungen resultieren 
daraus, dass der Bericht [2.20] auch Ausfallkosten mit berücksichtigt. 
o Die minimalen Betriebskosten für 380-kV-Erdkabelleitungen, wurden im 
Bericht [2.16] ermittelt. 
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Allgemeine Kommentare: 
x Viele Studien berücksichtigen ausschließlich Verlustkosten, mit der  
Begründung, dass diese das Gros der Betriebskosten ausmachen [2.14], 
[2.16]. Nur in wenigen Studien werden außer Verlust- und Wartungskosten 
auch die Kosten, die durch Nichtverfügbarkeit der Leitung entstehen, mit be-
rücksichtigt [2.20], [2.25]. 
Kriterium: Gesamtkosten 
Definition: 
Die Gesamtkosten beschreiben alle betriebswirtschaftlichen Kosten, die durch Errich-
tung und Betrieb einer Anlage verursacht werden. Enthalten sind Investitions- und Be-
triebskosten. Es werden hier ausschliesslich betriebswirtschaftliche und nicht volks-
wirtschaftliche Kosten analysiert. Auf die volkswirtschaftlichen Kostenbetrachtungen 
(Werte von Flächen/Boden, Wert von Landschaft, etc.) wurde in den betrachteten 
Studien entweder gar nicht oder nicht ausreichend für eine fundierte Gegenüberstel-
lung eingegangen. Nur in ca. 10% von projektorientierten Studien sind die Zahlenan-
gaben zur Charakterisierung der volkswirtschaftlichen Kostenfaktoren überhaupt prä-
sent. Diese Kosten sind auch zum Teil länderspezifisch (z.B. Wertschöpfung durch die 
Herstellung von Leitungsteilen im Inland oder im Ausland [2.1]). Unter allen genannten 
Aspekten ist zu schlussfolgern, dass das Thema „Volkswirtschaftliche Kostenanalyse 
beim Höchstspanungsleitungsbau“ im Rahmen der vorliegenden Metastudie nicht be-
trachtet werden kann und weitere Recherche verlangt. 
Bei der Bewertung der Gesamtkosten sollte berücksichtig werden, dass die hier dar-
gestellten Faktoren direkt aus den analysierten Studien entnommen wurden. Im Rah-
men der Metastudie fand keine Umrechnung von Investitions- und Betriebskosten auf 
Gesamtkosten statt.  
Angaben zu den Quellen: 
x Die Nennspannungen der betrachteten Transportstrecken sind 110 kV, 220 kV 
und 380 kV.  
 	ǫ 57
 
Bild 3.36: Verteilung der Werte des Kriteriums „Gesamtkosten“ (Freileitung) 
(Werteanzahl: 13 – 380 kV; 9 – 220 kV; 7 – 110 kV) 
 
Bild 3.37: Verteilung der Werte des Kriteriums „Gesamtkosten“ (Erdkabelleitung) 
(Werteanzahl: 20 – 380 kV; 16 – 220 kV; 11 – 110 kV) 
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Abgeleitete allgemeine Aussagen: 
x Im Allgemeinen sind die Gesamtkosten einer Kabelanlage höher als die einer 
Freileitungsanlage.  
x 110 kV:  
o In über 55% der untersuchten Studien liegen die Gesamtkosten für eine 
110-kV-Kabelanlage unter 1 Mio. €/km. 
o Die Kosten für eine 110-kV-Freileitungsanlage liegen unter 760 T€/km. 
o Der größte Wert für Gesamtkosten für Erdkabelleitungen ist um Faktor 
2,2 größer als der größte Wert für Freileitungen. 
x 220 kV: 
o In 75% der untersuchten Studien liegen die Gesamtkosten für eine 220-
kV-Kabelanlage zwischen 4 Mio. €/km und 8 Mio. €/km. 
o In 55% der untersuchten Studien liegen die Gesamtkosten für eine 220-
kV-Freileitungsanlage zwischen 2,2 Mio. €/km und 2,6 Mio. €/km. 
o Der größte Wert für Gesamtkosten für Erdkabelleitungen ist um Faktor 
4,5 größer als der größte Wert für Freileitungen. 
x 380 kV: 
o In 65% der untersuchten Studien liegen die Gesamtkosten für 380-kV-
Kabelanlagen zwischen 5 Mio. €/km und 11 Mio. €/km. 
o In über 80% der untersuchten Studien liegen die Gesamtkosten für 380-
kV-Freileitungsanlagen zwischen 1 Mio. €/km und 2,6 Mio. €/km. 
o Der größte Wert für Gesamtkosten für Erdkabelleitungen ist um Faktor 
4,7 größer als der größte Wert für Freileitungen. 
x Die in den Verteilungsfunktionen dargestellten Werte für Kabelanlagen und 
Freileitungen stellen keinen Projektvergleich dar sondern lediglich eine Vertei-
lung der Werte für Erdkabelleitungen und Freileitungen über die analysierten 
Studien. D.h. um ein Verhältnis zu bilden zwischen den Kosten für Erdkabellei-
tungen und Freileitungen dürfen nicht nur die Werte der jeweils gleichen Pro-
zentzahl ins Verhältnis gesetzt werden. Um die gesamte Bandbreite der mögli-
chen Faktoren darzustellen, müssen auch die jeweils kleinsten Werte der Erd-
kabelleitung ins Verhältnis mit den jeweils größten Werten der Freileitung ge-
setzt werden und umgekehrt: 
o Die 75% kleinsten Werte für die Gesamtkosten von 220-kV-Leitungen 
weisen folgendes Verhältnis auf: Kleinster Wert Gesamtkosten  
Freileitung zu größtem Wert Gesamtkosten Erdkabelleitung bis ca.  
Faktor 8 höhere Gesamtkosten für eine 220-kV-Kabelanlage (umge-
kehrt: ca. Faktor 3). 
o Die 75% kleinsten Werte für die Gesamtkosten von 380-kV-Leitungen 
weisen folgendes Verhältnis auf: Kleinster Wert Gesamtkosten  
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Freileitung zu größtem Wert Gesamtkosten Erdkabelleitung bis ca. Fak-
tor 19 höhere Gesamtkosten für eine 380-kV-Kabelanlage (umgekehrt: 
ca. Faktor 1). 
Gründe für Extremwerte: 
Die minimalen und maximalen Gesamtkosten resultieren zum Großteil aus einem ein-
zelnen Bericht, einer hohen mittleren Übertragungsleistung, der Verlegung großer Lei-
terquerschnitte, der Berücksichtigung der Nachlaufphase oder aus kurzen Transport-
strecken. Die Gesamtkosten enthalten die Investitions- und Betriebskosten (siehe 
auch Schlussbemerkungen in Kap. 0).  
x 110 kV: 
o Der Maximalwert der 110-kV-Freileitungsgesamtkosten ist Ergebnis des 
Berichts [2.11]. 
o Der Minimalwert der 110-kV-Freileitungsgesamtkosten ist Ergebnis des 
Berichts [2.9]. 
o Die Maximalwerte der 110-kV-Erdkabelleitungsgesamtkosten sind Er-
gebnisse des Berichts [2.14]. 
o Die Minimalwerte der 110-kV-Erdkabelleitungsgesamtkosten sind Er-
gebnisse des Berichts [2.24]. 
x 220 kV: 
o Der Maximalwert der 220-kV-Freileitungsgesamtkosten entspricht einer 
Leitung, welche hohe mittlere Leistungen überträgt [2.3]. 
o Der Minimalwerte der 220-kV-Freileitungsgesamtkosten sind Ergebnisse 
des Berichts [2.11]. 
o Die Maximalwerte der 220-kV-Erdkabelleitungsgesamtkosten resultieren 
aus großen Leiterquerschnitten [2.1]. 
o Die Minimalwerte der 220-kV-Erdkabelleitungsgesamtkosten sind Er-
gebnis des Berichts [2.11]. 
x 380 kV: 
o Der Maximalwert der 380-kV-Freileitungsgesamtkosten entspricht einer 
Leitung, welche hohe mittlere Leistungen überträgt [2.3]. 
o Der Minimalwert der 380-kV-Freileitungsgesamtkosten ist Ergebnis des 
Berichts [2.20]. 
o Die Maximalwerte der 380-kV-Erdkabelleitungsgesamtkosten resultieren 
aus kurzen Transportstrecken (1 km bis 5 km) und es werden zusätzlich 
die Kosten der Nachlaufphase mit berücksichtigt [2.25]. 
o Die Minimalwerte der 380-kV-Erdkabelleitungsgesamtkosten sind Er-
gebnis des Berichts [2.11]. 
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Allgemeine Kommentare: 
x In nur sehr wenigen Studien werden die Kosten der Nachlaufphase (Rückbau-, 
Entsorgungskosten, Ausgleichskosten für die Eingriffe in die Natur und Land-
schaft) mit berücksichtigt [2.25]. 
Schlussbemerkung zu Kostenkriterien 
Im Allgemeinen belegen die untersuchten Studien, dass die Gesamtkosten bei einer 
angesetzten Betrachtungsdauer von 80 Jahren für eine Kabelanlage größer sind  
als jene für eine Freileitungsanlage. Dies resultiert vornehmlich aus den höheren  
Investitionskosten für Kabelanlagen. Hinzu kommt, dass die Lebensdauer für  
Erdkabelleitungen in der Regel mit 40 Jahren angenommen wird, sodass für  
diese Anlagen innerhalb der Betrachtungsdauer Reinvestitionen zu leisten sind. We-
nige der untersuchten Studien beziehen auch noch Ausfallkosten für Nichtverfügbar-
keit in ihre Betriebskostenberechnung mit ein. Da eine Fehlerbehebung bei Erdkabel-
leitungen in der Regel länger dauert, als bei Freileitungen, vergrößert auch dies die 
Gesamtkostendifferenz weiter. 
Die vorausgesetzten Parameter für die Wirtschaftlichkeitsberechnung sind bei den 
untersuchten Studien nicht durchgängig einheitlich, weshalb nicht alle Studien direkt 
miteinander vergleichbar sind. Hier zeigen sich die Grenzen der Methode der Meta-
studie, um aussagekräftigere Ergebnisse zur erzielen müssten die Projektstudien im 
Detail mit einem einheitlich definierten Berechnungsprozess nachgerechnet werden. 
Zur weiteren Erklärung der Gesamtkostenzusammensetzung wurden zwei Studien 
herausgegriffen, um die wertemässige Zusammensetzung aus den Betriebskosten 
und den Investitionskosten zu illustrieren. Nachfolgende Bilder zeigen die Kostenele-
mente und Gesamtkosten bei den beispielhaft ausgewählten Studien. Die linke Wer-
teachse gibt den absoluten Wert der jeweiligen Kosten an, die rechte Werteachse 
enthält das Kostenverhältnis von Erdkabelleitungen zu Freileitungen. Aus dem ersten 
Beispiel in Bild 3.38 wird deutlich, dass obwohl die Investitionskosten einer Erdkabel-
leitung mit einem Faktor von 6,82 über denen einer Freileitung liegen, die Gesamtkos-
ten aufgrund der höheren Betriebskosten einer Freileitung nur um den Faktor 1,29 
höher sind. Das zweite Beispiel in Bild 3.39 zeigt einen Fall, in dem die Betriebskosten 
des Kabels höher sind als die einer Freileitung. Der Hauptgrund dafür ist die Berück-
sichtigung der Nichtverfügbarkeitskosten in der Betriebskostenzusammensetzung. 
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Bild 3.38: Beispiel der Kostenzusammensetzung aus [2.4] (Betrachtungsdauer 80 Jahre) 
zur Verdeutlichung der Abhängigkeit der Gesamtkosten von den Investitions- 
und Betriebskosten 
 
Bild 3.39: Kostenzusammensetzung aus [2.25] (Betrachtungsdauer 80 Jahre) zur Ver-
deutlichung der Abhängigkeit der Gesamtkosten von den Investitions-  
und Betriebskosten 
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4 Detailergebnisse – Ordinal skalierte Kriterien 
Zur Analyse der nicht-technischen (ordinal skalierten) Kriterien wurde die Methode der 
quantitativen Inhaltsanalyse angewendet. Dabei handelt es sich um eine empirische 
Methode zur systematischen und intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung in-
haltlicher Merkmale von Texten. In diesem Fall sind es die in Textform vorliegenden 
Informationen aus den zu analysierenden Studien. Damit eine systematische Analyse 
der nicht-technischen Kriterien erfolgen konnte, wurde in der ersten Phase der In-
haltsanalyse zunächst ein Codebuch entwickelt, das als Instrument der Datenerfas-
sung diente. In diesem Codebuch sind alle Kategorien zu denen Daten erhoben wur-
den beschrieben. Im Falle dieser Studie sind dies die vorab festgelegten Kriterien, mit 
ihren Ausprägungen.2  
4.1 Vorbemerkungen  
4.1.1 Studienbasis zur Analyse der nicht-technischen Kriterien 
Basis für die nachfolgende Analyse der nicht-technischen Kriterien waren insgesamt 
60 Studien, bei denen es sich sowohl um allgemeine als auch um projektspezifische 
Studien handelt. In sieben dieser Studien wurden keine nicht-technischen Kriterien 
thematisiert, deswegen fallen sie aus der nachfolgenden Betrachtung heraus. Die 
DENA II Studie wurde sowohl bei der Entwicklung des Bewertungsschemas als auch 
als Bestandteil des Studiensets genutzt. Darüber hinaus wurden die beiden Berichte 
des Bundesamts für Energie (2008, 2009) zur Prüfung und Beurteilung von Erdkabel-
leitungs- und Freileitungsausbauprojekten auf 220/380-kV-Ebene als Grundlage für 
die Entwicklung des Analyseinstruments verwendet, jedoch nicht mit ausgewertet.  
Demnach bildeten 51 Studien die Basis für die Analyse der nicht-technischen Kriteri-
en.  
Tabelle 4.1: Übersicht über relevante Studien für nicht-technische Kriterien 
Studien-ID 
Studien zur  
Codebuch- 
entwicklung 
Studien nur mit 
technischen  
Kriterien 
Studien mit  
nicht-technischen 
Kriterien 
[1.1] x - x 
[1.2] - - x 
[1.3] - - x 
[1.4] x - - 
[1.5] x - - 
[1.6] - x - 
[1.7] - - x 
[1.8] - - x 
                                                
2 Zur besseren Lesbarkeit der Ergebnisse wurden die einzelnen Kategoriendefinitionen zu jedem Kriterium aus 
dem Codebuch unmittelbar vor der jeweiligen Ergebnispräsentation in den Bericht eingefügt. Deshalb befindet sich 
das Codebuch nicht noch einmal gesondert im Anhang. 
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Studien-ID 
Studien zur  
Codebuch- 
entwicklung 
Studien nur mit 
technischen  
Kriterien 
Studien mit  
nicht-technischen 
Kriterien 
[1.9a] - - x 
[1.9b] - x - 
[1.11] - - x 
[1.12] - - x 
[1.13] - - x 
[1.14] - - x 
[1.15] - - x 
[1.16] - - x 
[1.17] - - x 
[1.18] - - x 
[1.19] - - x 
[1.21] - - x 
[1.22] - - x 
[1.23] - - x 
[1.24] - - x 
[1.25] - - x 
[1.26] - x - 
[1.27] - x - 
[1.28] - - x 
[1.28] - - x 
[1.29] - - x 
[1.30] - - x 
[2.1] - - x 
[2.2] - - x 
[2.3] - - x 
[2.4] - - x 
[2.5] - - x 
[2.6] - - x 
[2.7] - - x 
[2.8] - - x 
[2.9] - - x 
[2.10] - - x 
[2.11] - x - 
[2.12] - - x 
[2.13] - - x 
[2.14] - x - 
[2.15] - - x 
[2.16] - - x 
[2.17] - - x 
[2.18] - - x 
[2.19] - - x 
[2.20] - - x 
[2.21] - - x 
[2.22] - - x 
[2.23] - - x 
[2.24] - - x 
[2.25] - x - 
[2.26] - - x 
[2.28] - - x 
[2.31] - - x 
[2.32] - - x 
[2.33] - - x 
60 3 7 51 
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In diesen 51 relevanten Studien konnten insgesamt 118 Untersuchungseinheiten 
(UE) unterschieden werden. Eine UE ist dadurch definiert, dass im Rahmen der Stu-
die Aussagen über eine bestimmte Leitungsart gemacht wurden. Wenn beispielsweise 
in einer Studie Aussagen über eine 380-kV-Freileitung und über eine Erdkabellösung 
gemacht wurden, dann enthält die Studie zwei Untersuchungseinheiten. Wenn nur 
vereinzelt unsystematisch bei einzelnen Kriterien ein anderer Leitungstyp zum Ver-
gleich herangezogen wurde, dann wurde diese Vergleichslösung nicht als eigenstän-
dige UE behandelt, sondern nur im Rahmen solcher Kategorien berücksichtigt, die auf 
den direkten Vergleich zwischen Freileitung und Erdkabelleitung abzielen. 
Insgesamt ließen sich in den Studien die folgenden Leitungstypen unterscheiden: 
Freileitungen allgemein, Freileitungen auf den Spannungsebenen 220 kV, 380 kV  
und 750 kV sowie HGÜ-Freileitungen, Erdkabelleitungen allgemein, Erdkabelleitungen 
auf den Spannungsebenen 220 kV, 380 kV sowie 220/380 kV, HGÜ und GIL. Es  
sei darauf hingewiesen, dass die Bezeichnungen dieser unterschiedlichen Leitungsty-
pen aus den Originalstudien übernommen wurden. Aus der Tabelle geht auch hervor, 
wie viele und welche Leitungstypen in den verschiedenen Studien unterschieden  
wurden. Dabei wurden in den meisten Studien 2 UE unterschieden, wobei es sich 
hierbei meist um eine Gegenüberstellung von Freileitungen vs. Erdkabelleitungen 
handelte (Tabelle 4.2).  
Tabelle 4.2: Übersicht über Extraktion von Untersuchungseinheiten aus Studien 
Studi-
en -ID 
Freileitungen Erdkabelleitungen UE je 
Stu-
die 
 FL 220 
kV 
380 
kV 
750 
kV 
HGÜ
-FL 
EK 220 
kV 
220/ 
380 
kV 
380 
kV 
HGÜ GIL  
[1.1] - - 1 1 1 - - - 1 1 1 6 
[1.2] - - - - - 1 - - - - - 1 
[1.3] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[1.7] 1 - - - - 1 - - - - 1 3 
[1.8] - 1 1 - - 1 - - - - - 3 
[1.9] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.11] 2 - - - - 2 - - - - - 4 
[1.12] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.13] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.14] - - - - - 1 - - - - - 1 
[1.15] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.16] - - 1 - - - - - - - - 1 
[1.17] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.18] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[1.19] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.20] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.21] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
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Studi-
en -ID 
Freileitungen Erdkabelleitungen UE je 
Stu-
die 
 FL 220 
kV 
380 
kV 
750 
kV 
HGÜ
-FL 
EK 220 
kV 
220/ 
380 
kV 
380 
kV 
HGÜ GIL  
[1.22] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[1.23] - - 1 - - 1 - - - - 1 3 
[1.24] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.25] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.28] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[1.29] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[1.30] - - 1 - - - - - 1 - 1 3 
[2.1] 1 - - - - - - - 1 1 1 4 
[2.2] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[2.3] 1 - - - - - - 1 - - - 2 
[2.4] - 1 1 - - 1 - - - - - 3 
[2.5] 1 - - - - - - 1 - - - 2 
[2.6] 1 - - - - 1 - - - - 1 3 
[2.7] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.8] - - 1 - - - - - 1 - - 2 
[2.9] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.10] - - 1 - - - - - 1 - - 2 
[2.12] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.13] 1 - 1 - - - - 1 - - - 3 
[2.15] - 1 1 - - 1 - - - - - 3 
[2.16] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.17] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.18] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.19] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.20] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.21] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.22] - - 1 - - - - - 1 - 1 3 
[2.23] - - 1 - - 1 - - - - 1 3 
[2.24] - - - - - 1 - - - - - 1 
[2.26] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.28] - - 1 - - 1 - - - - - 2 
[2.32] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
[2.32] - 1 - - - - 1 - - 1 1 4 
[2.33] 1 - - - - 1 - - - - - 2 
Ge-
samt 22 4 27 1 1 41 1 3 6 3 9 118 
Die beiden Leitungstypen „Erdkabelleitung im Allgemeinen“ (41 UE) und „380 kV Frei-
leitung“ (26 UE) wurden am häufigsten thematisiert. Da bei einigen Leitungstypen nur 
sehr wenige UE aus den Studien extrahiert werden konnten, wurden die UE zu 4 
Gruppen zusammengefasst. 
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Bild 4.1: Übersicht über die Anzahl der UEs in den vier Vergleichsgruppen 
Allerdings beziehen sich die nachfolgenden Auswertungen aufgrund der Fallzahlen in 
der Regel auf einen Vergleich zwischen den drei großen Gruppen „Freileitung Allge-
mein (inklusive der 4 UE 220 kV)“, „380-kV-Freileitung (inklusive einer UE 750 kV und 
einer UE HGÜ FL)“ und „Erdkabelleitung“. Eine Unterteilung bei den Erdkabelleitun-
gen in verschiedene Spannungsbereiche war nicht sinnvoll möglich, da nur 6 UE vor-
handen waren, in denen speziell 380-kV-Erdkabelleitungen evaluiert wurden.  
4.1.2 Hinweise zum Aufbau des Berichts zu nicht-technischen Kriterien  
Der Bericht ist so aufgebaut, dass bei jedem Kriterium zunächst die entsprechenden 
Auszüge aus dem Codebuch dargestellt werden, die die definitorische Grundlage für 
die Erfassung der entsprechenden Merkmale der Kategorie darstellen. Und jeweils 
unmittelbar danach werden dann in der Regel drei Grafiken präsentiert:  
1. Auf der ersten Grafik wird jeweils dargestellt, bei wie viel Prozent der UE das 
jeweilige Kriterium überhaupt thematisiert wurde.  
2. Auf der zweiten Grafik wird dann die Tendenz der Bewertung der Schädlich-
keit/Nützlichkeit des Leitungsbaus hinsichtlich dieses Kriteriums präsentiert. 
Hier wurde auch jeweils der Anteil der UE ohne Bewertung mit ausgewiesen. 
Dies geschah um zu verdeutlichen, dass bei vielen UEs zwar ein Kriterium als 
mögliches Bewertungskriterium genannt wurde, dann aber im Rahmen der 
Studie keine Bewertung der UE durchgeführt wurde.  
UE=26
UE=29
UE=54
UE=9
220kVͲ Freileitung 380kVͲ Freileitung Erdkabel* GIL
*Der Begriff "Erdkabel" wird in dieser sowie in allen nachfolgenden Grafiken als Abkürzung für "Erdkabelleitung" verwendet.
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3. Auf der dritten Grafik werden dann Zahlen zum direkten Vergleich von Freilei-
tung und Erdkabelleitung präsentiert, sofern solche Aussagen in den Studien 
gemacht wurden. Das Codebuch für den direkten Vergleich wird aber nun ein-
mal (beim Landschaftsbild) abgedruckt, da die Formulierung dieser Kategorie 
immer gleich bleibt, nur der Gegenstand, auf den sich der Vergleich bezieht, 
ändert sich.  
Verglichen werden jeweils die drei genannten Leitungstypen-Kategorien, wobei immer 
dann, wenn eine separate Codierung des Kriteriums für Konstruktions- und Betriebs-
phase vorgenommen wurde, diese direkt nebeneinander gestellt wurden.  
Bei den Kriterien „Boden“ und „Elektrische/Magnetische Felder (NIS)“ wurden zusätz-
lich die Befunde zum Erdkabelleitungstyp GIL dargestellt.  
Abschließend werden dann für jedes Kriterium die wesentlichen Befunde, die den zu-
gehörigen Grafiken zu entnehmen sind, verbal zusammengefasst. Eine statistische 
Prüfung der Ergebnisse ist weder angemessen noch notwendig, da eine Vollerhebung 
aller verfügbaren wissenschaftlich seriösen Studien durchgeführt wurde. Deswegen 
entfällt die Notwendigkeit zu prüfen, ob eine Verallgemeinerung der Befunde auf die 
Grundgesamtheit möglich ist. Aus diesem Grund kann aus wissenschaftlicher Per-
spektive auch keine Mindestanzahl von verfügbaren UE angegeben werden, die für 
die Interpretation der Befunde notwendig ist. Wenn die Auswertungen bei einzelnen 
Kategorien auf sehr kleinen Fallzahlen beruhen, dann wurde aber trotzdem bei der 
Zusammenfassung der Befunde speziell darauf hingewiesen. 
4.1.3 Hinweise zur Interpretation der Befunde zu den nicht-technischen  
Kriterien. 
Das angewandte Verfahren der kommunikationswissenschaftlichen Inhaltsanalyse 
ermöglicht es mit hoher Zuverlässigkeit intersubjektiv nachvollziehbar zu ermitteln, 
was in den verschiedenen Studien geschrieben wurde und wie in den Studien bewer-
tet wurde. Wobei die Aussagen auf solche Faktoren beschränkt bleiben müssen, die 
im Zuge der Kategorienentwicklung als relevant erkannt und bei der Instrumentenent-
wicklung berücksichtigt wurden. Grundsätzlich nicht möglich ist es jedoch im Rahmen 
dieser Studie, die Angemessenheit/Richtigkeit der Aussagen zu beurteilen. Die wis-
senschaftliche Qualität der Studien und die Validität ihrer wertenden Aussagen über 
die Freileitungen/Erdkabelleitungen einzuschätzen, ist somit nicht Gegenstand der 
vorliegenden Untersuchung. Dies kann eine kommunikationswissenschaftliche In-
haltsanalyse nicht leisten. Hierfür müssten die jeweiligen Fachwissenschaften konsul-
tiert werden.  
Die Darstellung der Ergebnisse zu den einzelnen Kriterien orientiert sich an der Ein-
fachheit/Komplexität der Befundlage. Mit der Platzierung oder den Umfang der Dar-
stellung, ist keine Gewichtung der Befunde verbunden oder intendiert. 
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Bei der Interpretation der erzielten Befunde ist zu berücksichtigen, dass es sich um 
eine Zusammenschau von Einzelstudien handelt, die jeweils unter konkreten Rah-
menbedingungen zu bestimmten Ergebnissen kommen. Diese Rahmenbedingungen 
(z.B. die Entfernung der Masten und Kabel zu bewohnten Häusern, die Durchquerung 
sensibler Naturräume), können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es war nicht 
das Ziel dieser Studie diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen abzuwägen. 
Auch die Begründungen, warum bestimmte Bewertungen vorgenommen wurden, 
wurden nicht erfasst. Grundsätzlich wäre dies zwar mit dem Instrument der Inhalts-
analyse möglich. Auf solche Aspekte wurde hier aber aus forschungsökonomischen 
Gründen verzichtet, denn um zu dieser Fragestellung verlässliche Ergebnisse zu er-
langen, hätte zunächst qualitativ-induktiv untersucht werden müssen, welche Argu-
mente und Begründungen überhaupt bei den verschiedenen Kriterien genannt worden 
sind. Dies war jedoch nicht Gegenstand der Studie.  
4.2 Auswirkungen auf die Umwelt 
4.2.1 Kriterium: Landschaftsbild 
Thematisierung von Auswirkungen 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf das Landschaftsbild dargestellt werden. Dazu zählen:
- Sichtbarkeit der Freileitungen 
- Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
- Bedeutung und Schutzwürdigkeit des betroffenen Landschaftsbildes 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung der Auswirkungen 
Hier werden die Auswirkungen auf das Landschaftsbild in der Betriebsphase bewertet. 
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen (Rückbau von Altmasten)  
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchtigend 
eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und eine 
konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung des Landschaftsbilds durch Eingriff, weil es ohnehin 
schon beeinträchtigt ist 
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o 
negative Bewertung  
- mittlere Beeinträchtigung liegt vor   
- Auswirkungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend eingestuft  
- Auswirkungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
- Sehr starke Beeinträchtigung des Landschaftsbilds liegt insb. dann vor, wenn 
durch das Vorhaben ein Eingriff in national/international als schützenswert ausge-
wiesene Landschafts- und Naturschutzgebiete (z.B. durch Verweis auf Bundes-
naturschutzgesetze) vorgenommen wird. Dazu gehören:  
Î Landschaftsschutzzonen/Naturschutzzonen/Naturschutzgebiete 
Î Biosphärenreservate 
Î Natur- und Nationalparks 
Î UNESCO-Welterbe-Gebiete 
Bewertung der Auswirkungen im Vergleich: Freileitung versus Erdkabelleitung 
Beim direkten Vergleich wird codiert, ob einer der beiden Leitungstypen (Freileitung versus 
Erdkabelleitung) hinsichtlich seiner Auswirkungen besser bewertet wurde. 
o kein direkter Vergleich: Freileitung versus Erdkabelleitung  
o 
Freileitung besser als Erdkabelleitung bewertet 
Weniger bzw. weniger schwerwiegende Auswirkungen von Freileitungen auf das 
Landschaftsbild 
o 
Erdkabelleitung besser als Freileitung bewertet 
Weniger bzw. weniger schwerwiegende Auswirkungen von Erdkabelleitungen auf das 
Landschaftsbild 
 
Bild 4.2: Thematisierung von Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 
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Bild 4.3: Bewertung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
 
Bild 4.4: Bewertung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild im Vergleich 
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Befunde zum Kriterium Landschaftsbild 
Die Auswirkungen des Leitungsbaus auf das Landschaftsbild wurden in allen drei Lei-
tungstypen in über 60% der Untersuchungseinheiten (UE) thematisiert (Bild 4.4). Am 
häufigsten (ca. 80%) bei den 380-kV-Freileitungen, am seltensten bei den Erdkabellei-
tungen (63%).  
Wenn das Kriterium Landschaftsbild thematisiert wurde, dann wurden die Auswirkun-
gen sehr häufig auch bewertet: Und zwar in über 80% der UE, in denen die Freilei-
tungstypen untersucht wurden und in fast 70% der Erdkabelleitung-UE (Bild 4.3). Am 
negativsten wurden die Auswirkungen der 380-kV-Leitungen bewertet: In 74% der UE 
wurden negative Bewertungen vorgenommen. Davon 17% sogar sehr negativ, d.h. es 
wurden Eingriffe in als schützenswert ausgewiesene Landschafts- und Naturschutz-
gebiete festgestellt.  
Auch bei den „Freileitungen Allgemein“ dominieren die negativen Bewertungen mit 
71%, allerdings finden sich hier keine sehr negativen Bewertungen und bei 24% han-
delt es sich zudem nur um leicht negative Auswirkungen.  
Die Beurteilung der Auswirkungen der Erdkabelleitungen auf das Landschaftsbild ist 
weniger negativ. Allerdings werden auch hier in rund 35% der UE die Auswirkungen 
als negativ bewertet. In über 30% der UE finden sich aber auch neutrale oder wider-
sprüchliche Bewertungen.  
Im direkten Vergleich von Erdkabelleitung und Freileitung (Bild 4.4) zeigt sich, dass 
immer dann, wenn solche direkten Vergleiche vorgenommen wurden (dies ist in über 
50% der UE der Fall), die Erdkabellösung als günstiger für das Landschaftsbild einge-
schätzt wurde.  
Ein wichtiger Aspekt hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes ist die Höhe der Masten bei den Freileitungen. Eine minimale Mastenhöhe wur-
de nur in insgesamt 8 UE thematisiert, davon 6 im Zusammenhang mit 380-kV-
Leitungen. Eine maximale Mastenhöhe wurde in 11 UE benannt, davon achtmal im 
Zusammenhang mit 380-kV-Leitungen. Die Angaben zur minimalen Mastenhöhe be-
liefen sich auf Werte zwischen 30 und 50 Metern mit einem Durchschnittwert von 40 
Metern. Die Werte der maximalen Mastenhöhe variierten zwischen 43 und 100 Me-
tern. Der Durchschnittwert beträgt hier 60 Meter.  
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4.2.2 Kriterium: Flora  
Thematisierung von Auswirkungen in der Konstruktionsphase  
Es wird codiert, ob Auswirkungen während der Konstruktion entstehen. 
Dazu zählen: 
- Waldrodungen/Schneisen im Wald 
- Unterbrechungen von Biotopen 
- Selbstverjüngung bestimmter Pflanzen durch Rodungen 
- Austrocknungen von Pflanzen 
- verstärktes Pflanzenwachstum 
- Absterben von Pflanzen bei Kontamination  
- Verschiebung des Artenspektrums, Änderung der Vegetationsvielfalt  
(positiv/negativ)  
- beschränkter Platz für Flora durch Baustraßen 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Thematisierung von Auswirkungen in der Betriebsphase  
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf die Flora während des Betriebs entstehen.  
Dazu zählen: 
- Waldrodungen im Betrieb (Niederhaltungen, Beschneidungen) 
- Veränderte Retentionswirkung durch fehlende Bäume 
- Unterbrechungen von Biotopen 
- erhöhte Baumknickgefahr, Rindenbrand, Pilz- und Schädlingsgefahr 
- Selbstverjüngung bestimmter Pflanzen durch Rodungen 
- Austrocknungen von Pflanzen 
- verstärktes Pflanzenwachstum 
- Absterben von Pflanzen bei Kontamination  
- Verschiebung des Artenspektrums, Änderung der Vegetationsvielfalt  
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung der Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf die Flora während der Konstruktion bewertet. 
o 
positive Bewertung 
Auswirkungen werden als positiv angesehen 
Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchtigend 
eingestuft 
o keine Bewertung  „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden  
o 
widersprüchliche Bewertung 
Auswirkungen werden sowohl als neutral als auch als negativ dargestellt und eine 
konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
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o 
leichte negative Bewertung  
kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
kaum eine Verschlechterung der Flora durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
mittlere Beeinträchtigung der Flora    
Auswirkungen auf Pflanzen werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o 
sehr stark negative Bewertung 
Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
sehr starke Beeinträchtigung der Flora liegt insb. dann vor, wenn durch das Vorhaben 
besonders seltene, schützenswerte Pflanzen bedroht werden  
z.B. durch Verweis auf unter Schutz stehende Pflanzen; rote Liste  
Bewertung der Auswirkungen in der Betriebsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf die Flora in der Betriebsphase bewertet. 
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen 
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchti-
gend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung der Flora durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung der Flora 
- Auswirkungen auf Pflanzen werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
- sehr starke Beeinträchtigung der Flora liegt insb. dann vor, wenn durch das  
Vorhaben besonders seltene, schützenswerte Pflanzen bedroht werden  
z.B. durch Verweis auf unter Schutz stehende Pflanzen; rote Liste  
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Bild 4.5: Thematisierung von Auswirkungen auf die Flora 
 
 
Bild 4.6: Bewertung der Auswirkungen auf die Flora 
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Bild 4.7: Bewertung der Auswirkungen auf die Flora im Vergleich 
Befunde zum Kriterium Flora 
Die Auswirkungen des Leitungsbaus auf die Flora wurden häufiger in der Betriebs-
phase als in der Konstruktionsphase thematisiert. Bei den „Freileitungen Allgemein“ 
geschah dies seltener als im Zusammenhang mit den anderen beiden Leitungstypen, 
die sich hinsichtlich der Thematisierungshäufigkeit kaum unterscheiden: Mit Blick auf 
die Konstruktionsphase ist die Flora bei 380 kV und Erdkabelleitung in rund ein Drittel 
der UE thematisiert worden, mit Bezug auf die Betriebsphase hingegen bei über 50%.  
Nicht immer wenn das Kriterium Flora thematisiert wurde, wurden die Auswirkungen 
auch bewertet: Die prozentualen Unterschiede hinsichtlich der Bewertungsinten- 
sität sollten allerdings wegen der zum Teil sehr geringen Fallzahlen nicht überinterpre-
tiert werden. Insgesamt ist festzustellen, dass alle drei Varianten sowohl in der  
Konstruktionsphase als auch in der Betriebsphase überwiegend mit negativen Aus-
wirkungen auf die Flora in Verbindung gebracht werden, wobei die „Freileitungen All-
gemein“ insgesamt etwas weniger kritisch beurteilt werden. Vergleicht man die Ein-
schätzung von 380 kV und Erdkabelleitung, dann werden in der Konstruktionsphase 
die Auswirkungen der Erdkabelleitung negativer bewertet, in der Betriebsphase wird 
hingegen die 380-kV-Freileitung häufiger mit negativeren Konsequenzen für die Flora 
in Verbindung gebracht.  
Hinsichtlich des direkten Vergleichs von Erdkabelleitung und Freileitung (Bild 4.7) 
zeigt sich, dass bei dieser Kategorie nur selten direkt verglichen wurde. Wenn dies 
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geschah, dann fiel der Vergleich in der Konstruktionsphase immer zugunsten der Frei-
leitung aus. In der Betriebsphase fielen die direkten Vergleiche teilweise zugunsten 
der Erdkabelleitung teilweise zugunsten der Freileitungen aus. Eine klare Präferenz ist 
nicht zu erkennen.  
4.2.3 Kriterium: Fauna 
Thematisierung von Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf die Fauna während der Konstruktion entstehen. 
Auswirkungen auf die Fauna durch Lärm werden hier nur bei einem expliziten Hinweis da-
rauf, dass es sich um Auswirkungen auf die Fauna handelt, codiert. (Auswirkungen auf den 
Menschen unter Kriterium Lärm kodiert) 
Zu Auswirkungen auf die Fauna zählen: 
- Allgemeine Auswirkungen:  
x Verlust/Entwertung des Nahrungshabitat/areals 
x Ausbleiben der Nahrungsgäste 
x Verschiebung Artenspektrum, Vielfaltseinschränkungen 
x Wanderungsbarriere 
x Schädigung, Tod 
- Auswirkungen auf Vögel spezifisch: 
x Aufgabe von Nist-, Rast- und Brutplätzen (durch Lärm, Erschütterung, optische 
Reize) 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Thematisierung von Auswirkungen in der Betriebsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf die Fauna während des Betriebs entstehen. Auswir-
kungen durch Lärm, elektrische und magnetische Felder werden hier nur bei einem  
expliziten Hinweis auf Auswirkungen auf die Fauna codiert. 
Zu den Auswirkungen in der Betriebsphase zählen: 
- Allgemeine Auswirkungen: 
x Verlust/Entwertung des Nahrungshabitat/areals 
x Ausbleiben der Nahrungsgäste 
x Verschiebung Artenspektrum, Vielfaltseinschränkungen vs. Vielfaltzunahme 
(z.B. Kleinsäuger) 
x Trennwirkung durch Schneisen 
x Rückzugsgebiet (für Rotwild) 
x Schädigung, Tod 
- Auswirkungen auf Vögel spezifisch: 
x Stromschlag, Kollision, Beuteopfer 
x Aufgabe von Nist-, Rast- und Brutplätzen durch (Scheuch- und Silhouetten-
wirkung) vs. Nutzung als Nist-, Rast, Brutplatz, Singwarte, Jagdsitz 
x Größerer Energieverbrauch beim Überfliegen, Erschöpfungserscheinungen  
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
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Bewertung der Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf die Fauna während der Konstruktion bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen 
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
- beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend  
eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung der Fauna durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung der Tierwelt  
- Auswirkungen auf Tierwelt werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
- sehr starke Beeinträchtigung der Fauna liegt insb. dann vor, wenn durch das  
Vorhaben besonders seltene, besonders schützenswerte Tiere bedroht werden  
z.B. durch Verweis auf unter Artenschutz stehende Tiere; Wildtier; rote Liste  
Bewertung der Auswirkungen in der Betriebsphase  
Hier werden die Auswirkungen auf die Fauna im Betrieb bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen  
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend  
eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung der Fauna durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung der Tierwelt  
- Auswirkungen auf Tierwelt werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
- sehr starke Beeinträchtigung der Fauna liegt insb. dann vor, wenn durch das  
Vorhaben besonders seltene, besonders schützenswerte Tiere bedroht werden  
z.B. durch Verweis auf unter Artenschutz stehende Tiere; Wildtier; rote Liste  
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Bild 4.8: Thematisierung von Auswirkungen auf die Fauna 
 
Bild 4.9: Bewertung der Auswirkungen auf die Fauna 
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Bild 4.10: Bewertung der Auswirkungen auf die Fauna im Vergleich 
Befunde zum Kriterium Fauna 
Die Auswirkungen des Leitungsbaus auf die Fauna wurden häufiger in der Betriebs-
phase (38%-52%) als in der Konstruktionsphase (11%-28%) thematisiert und generell 
im Zusammenhang mit den „Freileitungen Allgemein“ etwas seltener als im Zusam-
menhang mit der Erdkabelleitung. Am häufigsten wurden die Auswirkungen auf die 
Fauna im Zusammenhang mit der 380-kV-Leitungen erwähnt und zwar sowohl in der 
Konstruktions- als auch in der Betriebsphase. 
Wenn das Kriterium Fauna thematisiert wurde, dann wurden zumeist auch die Auswir-
kungen bewertet – vor allem bei den beiden Freileitungstypen: Insgesamt ist festzu-
stellen, dass alle drei Leitungsvarianten sowohl in der Konstruktionsphase als auch in 
der Betriebsphase fast immer mit negativen Auswirkungen auf die Fauna in Verbin-
dung gebracht werden. Die geringfügigen prozentualen Unterschiede zwischen den 
drei Leitungstypen in der Bewertungsintensität bezüglich der Konstruktionsphase soll-
ten allerdings – wegen der zum Teil sehr geringen Fallzahlen – nicht überinterpretiert 
werden. 
In der Betriebsphase werden die Auswirkungen auf die Fauna vor allem dann  
bewertet, wenn es um die Freileitungen geht. Hinsichtlich der Erdkabelleitung wird 
seltener bewertet und wenn dann deutlich weniger negativ, vor allem im Vergleich zur 
380-kV-Freileitung.  
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Bezüglich des direkten Vergleichs von Erdkabelleitung und Freileitung (Bild 4.10) zeigt 
sich, dass er in der Konstruktionsphase immer zugunsten der Freileitung ausfiel. Mit 
Blick auf die Betriebsphase fielen die direkten Vergleiche hingegen überwiegend zu-
gunsten der Erdkabelleitung aus. In einigen Fällen wurden allerdings auch die Freilei-
tungen günstiger bewertet, und zwar vor allem dann, wenn die 380-kV-Freileitungen 
die Referenzgröße waren. 
4.2.4 Kriterium: Böden 
Thematisierung von Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf Böden während der Konstruktion entstehen.  
Dazu zählen: 
- Bodenumlagerung und -verlagerung  
- Änderung/Verlust des Bodenprofils 
- Bodenschadstoffverdichtungen und -kontamination (z.B. durch Lagerung) vs.  
Bodenschadstoffabnahme  
- Verlust der Bodenarchivfunktion 
- Bodenverdichtung (durch Baustraßen) 
- Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit bzw. die Bodennutzung 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Thematisierung von Auswirkungen in der Betriebsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf während des Betriebs entstehen.  
Dazu zählen: 
- Bodenerwärmung und -austrocknung 
- Entkalkung und Nährstoffauswaschung 
- Bodenschadstoffverdichtungen und -kontamination vs. Bodenschadstoffabnahme (nur 
für den Normalzustand, nicht den Störfall, siehe Kriterium Störung)  
- Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit bzw. die Bodennutzung 
- Auswirkungen, die ihren Ursprung in der Konstruktionsphase haben (z.B. Bodenver-
dichtung) werden unter Auswirkungen auf Böden während der Konstruktion codiert. 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
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Bewertung der Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf Böden während der Konstruktion bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen  
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchti-
gend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und eine 
konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung 
- Auswirkungen werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
- sehr starke Beeinträchtigung bei als schützenswert ausgewiesenen Böden (u.a. 
Geotope, Moorböden) 
Bewertung der Auswirkung in der Betriebsphase  
Hier werden die Auswirkungen auf Böden während des Betriebs bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen  
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchti-
gend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung 
- Auswirkungen werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
- sehr starke Beeinträchtigung bei als schützenswert ausgewiesenen Böden (u.a. 
Geotope, Moorböden) 
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Bild 4.11: Thematisierung von Auswirkungen auf die Böden 
 
 
Bild 4.12: Bewertung der Auswirkungen auf die Böden 
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Bild 4.13: Bewertung der Auswirkungen auf die Böden im Vergleich 
Befunde zum Kriterium Boden 
Ob die Auswirkungen des Leitungsbaus auf Böden thematisiert wurden, hängt von der 
Art der Leitung ab und ob der Fokus auf der Konstruktions- oder der Betriebsphase 
lag. Während der Konstruktionsphase wurden die Auswirkungen auf Böden in gut ei-
nem Drittel der UE thematisiert, mit Ausnahme der Kategorie „Freileitungen Allge-
mein“, dort lag der Anteil nur bei 15%. Während der Betriebsphase findet man deutli-
che Unterschiede zwischen Freileitungen und Erdkabelleitungen. Bei den Freileitun-
gen war die Thematisierung deutlich geringer als bei den Erdkabelleitungen. Wobei im 
Zusammenhang mit den GIL-Leitungen das Thema Böden etwas weniger erörtert 
wurde als bei den Erdkabelleitungen generell. 
Da das Thema Böden bei den Freileitungen nur selten thematisiert wurde, beruhen 
die Ergebnisse zu den Bewertungen (vor allem währen der Betriebsphase) auf sehr 
kleinen Fallzahlen und sollten entsprechend vorsichtig interpretiert werden. Auf höhe-
ren Fallzahlen beruht nur die eindeutig negativ Bewertung der Erdkabelleitungen wäh-
rend des Betriebs.  
Noch deutlicher fiel die negative Bewertung der Auswirkungen der Erdkabelleitung auf 
die Böden während der Konstruktionsphase aus, gerade auch im Vergleich zur kon-
kurrierenden 380-kV-Freileitung. Beim direkten Vergleich zwischen Freileitung und 
Erdkabelleitung ist der Befund eindeutig: Wenn ein direkter Vergleich vorgenommen 
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wurde – was allerdings nur selten geschah – dann fiel das Ergebnis beim Kriterium 
Böden immer zu Gunsten der Freileitung aus. 
4.2.5 Kriterium: Flächen 
Thematisierung von Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf Flächen während der Konstruktion entstehen.  
Dazu zählen: 
- Flächenverbrauch 
- Flächenversiegelung 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Thematisierung von Auswirkungen in der Betriebsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf Flächen während des Betriebs entstehen.  
Dazu zählen: 
- Flächenverbrauch/Trassenbreite 
- Breite des Schutzstreifen 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung der Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf Flächen während der Konstruktion bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen 
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Auswirkungen werden als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
negative Bewertung  
- Auswirkungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere  
Spezifikation angegeben 
- Auswirkungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen werden als schwerwiegend/bedeutend angesehen  
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Bewertung der Auswirkungen in der Betriebsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf Flächen während des Betriebs bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen  
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung 
- Auswirkungen werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen sehr schwerwiegend; sehr starke Beeinträchtigung  
 
Bild 4.14: Thematisierung von Auswirkungen auf die Flächen 
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Bild 4.15: Bewertung der Auswirkungen auf die Flächen 
 
Bild 4.16: Bewertung der Auswirkungen auf die Flächen im Vergleich 
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Befunde zum Kriterium Flächen 
Der Flächenverbrauch wird sowohl im Zusammenhang mit dem Bau als auch in Ver-
bindung mit dem Betrieb der Leitungen thematisiert, wobei der Flächenverbrauch 
während des Betriebs insgesamt höhere Beachtung findet. In beiden Phasen findet 
der Aspekt des Flächenverbrauchs bei den „Freileitungen Allgemein“ weniger Beach-
tung. Bezüglich des Flächenverbrauchs während des Betriebs wird die Problematik 
sowohl im Zusammenhang mit der 380-kV-Freileitung als auch im Zusammenhang mit 
der Erdkabelleitung in nahezu 60 % der UE berücksichtigt. In der Konstruktionsphase 
spielt der Flächenverbrauch häufiger beim Bau der 380-kV-Freileitungen eine Rolle.  
Nur bei jeder zweiten UE, bei der das Thema Fläche erwähnt wurde, wurden auch 
Bewertungen vorgenommen. Insgesamt findet man in diesem Kriterium recht häufig 
Einschätzungen mit leicht negativer oder ambivalenter Tendenz. Insgesamt betrachtet 
fällt die Bewertung der Erdkabelleitung vor allem in der Konstruktions- aber tenden-
ziell auch in der Betriebsphase deutlich negativer aus als die Einschätzung der Freilei-
tungen. In der Betriebsphase finden sich die sehr negativen und negativen Bewertun-
gen vor allem bei Erdkabelleitungen. Bei der 380-kV-Freileitung sind vor allem ambi-
valente und leicht negative Bewertungen zu verzeichnen.   
Beim direkten Vergleich zwischen Freileitung und Erdkabelleitung ist der Befund in 
der Konstruktionsphase eindeutig: Die Freileitungen schneidet hier eindeutig besser 
ab. Wenn ein direkter Vergleich in der Betriebsphase vorgenommen wurde, dann ist 
das Bild durchwachsen. Insgesamt überwiegen bei den UE, bei denen der Land-
verbrauch direkt verglichen wurde, die Präferenzen für die Freileitung, allerdings wur-
den in einigen Fällen auch Vorzüge der Erdkabelleitungen mit Blick auf den Flächen-
verbrauch festgestellt. 
 
4.2.6 Kriterium: Gewässer 
Thematisierung von Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf Gewässer während der Konstruktion entstehen.  
Dazu zählen: 
- Störung des natürlicher Verlaufs von Fließgewässern  
- Aufgabe ungestörter Zustand der Gewässer  
- Kontamination  
- Entwässerung 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
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Thematisierung von Auswirkungen in der Betriebsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf Gewässer während des Betriebs entstehen. 
 - Kontamination (nur für den Normalzustand, nicht den Störfall Æ siehe Kriterium  
Störung) 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung der Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf Gewässer während der Konstruktion bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen 
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
Neutrale Bewertung 
- Auswirkungen sind temporär 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und eine 
konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Auswirkungen werden als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
negative Bewertung  
- Auswirkungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere  
Spezifikation angegeben 
- Auswirkungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen werden als schwerwiegend/bedeutend angesehen  
Bewertung der Auswirkungen in der Betriebsphase  
Hier werden die Auswirkungen auf Gewässer während des Betriebs bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen  
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und eine 
konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung 
- Auswirkungen werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Auswirkungen werden als sehr schwerwiegend eingestuft 
- sehr starke Beeinträchtigung von als schützenswert ausgewiesenen Gewässer 
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Bild 4.17: Thematisierung von Auswirkungen auf die Gewässer 
 
Bild 4.18: Bewertung der Auswirkungen auf die Gewässer 
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Bild 4.19: Bewertung der Auswirkungen auf die Gewässer im Vergleich 
Befunde zum Kriterium Gewässer 
Die Auswirkungen des Leitungsbaus auf Gewässer werden sowohl während des Be-
triebs- als auch während der Konstruktionsphase nur in sehr wenigen UE thematisiert. 
Insbesondere bei den „Freileitungen Allgemein“ findet der Aspekt der Auswirkungen 
auf Gewässer keine oder fast keine Beachtung. Bei den 380-kV-Freileitungen und den 
Erdkabelleitungen wird das Kriterium in maximal 24% der UE erwähnt.  
Entsprechend basieren die nachfolgenden Bewertungen nur auf sehr kleinen  
Fallzahlen und Unterschiede zwischen den Leitungstypen müssen mit Vorsicht inter-
pretiert werden.  
Tendenziell zeigt sich, dass die Auswirkungen der Erdkabelleitung auf Gewässer in 
der Betriebsphase etwas negativer eingeschätzt werden, in der Konstruktionsphase 
sind kaum Unterschiede zu erkennen. Beim direkten Vergleich zwischen Freileitung 
und Erdkabelleitung ist der Befund hingegen eindeutig: Wenn solche Vergleiche vor-
genommen werden, dann schneiden die Freileitungen bei diesem Kriterium in beiden 
Phasen eindeutig besser ab. Auch hier gelten natürlich die Einschränkungen durch 
die geringe Anzahl von UE.  
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4.2.7 Kriterium: Grundwasser 
Thematisierung von Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf das Grundwasser während der Konstruktion  
entstehen. Dazu zählen: 
- Kontamination (z.B. durch Mastanstriche, Lagerung schädlicher Stoffe) 
- Absenkung Grundwasser 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Thematisierung von Auswirkungen in der Betriebsphase 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf das Grundwasser während des Betriebs entstehen. 
Dazu zählen:  
- Kontamination (nur für den Normalzustand, nicht den Störfall, siehe Kriterium Störung) 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung der Auswirkungen in der Konstruktionsphase  
Hier werden die Auswirkungen auf das Grundwasser während der Konstruktion bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen 
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen sind temporär 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Auswirkungen werden als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
negative Bewertung  
- Auswirkungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere  
Spezifikation angegeben 
- Auswirkungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen werden als schwerwiegend/bedeutend angesehen  
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Bewertung der Auswirkungen in der Betriebsphase 
Hier werden die Auswirkungen auf das Grundwasser während des Betriebs bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen  
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o 
leichte negative Bewertung  
- kaum eine Beeinträchtigung; Auswirkungen als leicht beeinträchtigend eingestuft 
- kaum eine Verschlechterung durch Eingriff, da schon beeinträchtigt ist 
o 
negative Bewertung 
- mittlere Beeinträchtigung 
- Auswirkungen werden als negativ/beeinträchtigend eingestuft 
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen sehr schwerwiegend; sehr starke Beeinträchtigung  
 
Bild 4.20: Thematisierung von Auswirkungen auf das Grundwasser 
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Bild 4.21: Bewertung der Auswirkungen auf das Grundwasser 
 
Bild 4.22: Bewertung der Auswirkungen auf das Grundwasser im Vergleich 
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Befunde zum Kriterium Grundwasser 
Die Auswirkungen des Leitungsbaus auf das Grundwasser werden sowohl während 
des Betriebs als auch während der Konstruktionsphase nur in sehr wenigen UE  
thematisiert. Insbesondere bei den „Freileitungen Allgemein“ findet der Aspekt der 
Auswirkungen auf das Grundwasser keine oder fast keine Beachtung. Bei den  
380-kV-Freileitungen und den Erdkabelleitungen wird das Kriterium in maximal 28% 
der UE erwähnt.  
Entsprechend basieren die nachfolgenden Bewertungen nur auf sehr kleinen Fallzah-
len und Unterschiede zwischen den Leitungstypen müssen mit Vorsicht interpretiert 
werden, zumal in fast 50% der UE in denen das Kriterium thematisiert wurde, an-
schließend  keine Bewertungen vorgenommen werden.  
Tendenziell zeigt sich, dass die Auswirkungen der Erdkabelleitung auf das Grundwas-
ser sowohl in der Konstruktionsphase als auch in der Betriebsphase negativer einge-
schätzt werden.  
Direkte Vergleiche zwischen Freileitung und Erdkabelleitung finden sich fast keine. 
Die wenigen vorhandenen Vergleiche fallen aber alle in beiden Phasen zugunsten der 
Freileitung aus. 
 
4.3 Auswirkungen auf den Menschen durch Immissionen 
4.3.1 Kriterium: Lärm 
Thematisierung von Auswirkungen in der Konstruktionsphase 
Es wird codiert, ob Lärm während der Konstruktion dargestellt wird. Dazu zählt: 
- Lärm durch Baustellenfahrzeuge 
- Lärm durch Baustelle 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Thematisierung von Auswirkungen in der Betriebsphase 
Es wird codiert, ob Lärm während des Betriebs dargestellt wird. Dazu zählen: 
- Betriebsgeräusche wie Surren 
- Koronaentladungen 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
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Bewertung der Auswirkungen in der Konstruktionsphase
Hier wird der Lärm während der Konstruktion bewertet.  
o positive Bewertung 
o neutrale Bewertung 
- Lärm wird als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  
- „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o Widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und eine 
konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung 
- Lärm wird als leicht beeinträchtigend angesehen
o negative Bewertung  
- Lärm wird allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere Spezifikation  
angegeben 
- Lärm wird mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben 
o sehr stark negative Bewertung 
- Lärm wird als schwerwiegend/bedeutend angesehen 
Bewertung der Auswirkungen in der Betriebsphase
Hier wird der Lärm während des Betriebs bewertet.  
o positive Bewertung 
o neutrale Bewertung  - Lärm wird als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Lärm wird als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
 negative Bewertung 
- Lärm wird allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere Spezifikation  
angegeben 
- Lärm wird mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o 
sehr stark negative Bewertung 
- Lärm wird als schwerwiegend/bedeutend angesehen  
- Sehr starke Schädigung durch Lärm (entspricht nicht den Normwerten) 
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Bild 4.23: Thematisierung der Auswirkungen durch Lärm 
 
Bild 4.24: Bewertung der Auswirkungen durch Lärm 
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Bild 4.25: Thematisierung der Auswirkungen durch Lärm im Vergleich 
Befunde zum Kriterium Lärm 
Das Kriterium Lärm wurde sowohl für die Konstruktions- als auch für die Betriebspha-
se erhoben. Bei der Interpretation der Befunde ist aber zu beachten, dass es sich um 
zwei qualitativ unterschiedliche Formen von Lärm handelt. Während der Konstruktion 
geht es um temporären Lärm durch die Bauarbeiten, während es sich in der Betriebs-
phase um dauerhafte Geräusche beispielsweise durch Brummen oder Surren handelt. 
Die Auswirkungen von Lärm auf den Menschen während des Betriebs werden vor al-
lem im Zusammenhang mit den 380-kV-Freileitungen thematisiert und zwar in 55% 
der UE. Bei Erdkabelleitungen und „Freileitungen Allgemein“ wird der Aspekt nicht 
einmal in jeder fünften Studie genannt.   
Die Zahl der UE in denen dann auch Bewertungen vorgenommen werden, ist ver-
schwindend gering. Tendenziell werden dabei die 380-kV-Leitungen am negativsten 
bewertet: In 2 UE wird den 380-kV-Leitungen eine starke Lärmemission attestiert.  
Direkte Vergleiche zwischen Freileitung und Erdkabelleitung finden sich fast keine, 
diese wenigen fallen aber zugunsten der Erdkabelleitung aus.  
Die Lärmbelästigung während der Konstruktionsphase wird in weniger als 25 Prozent 
der UEs thematisiert. In den wenigen Fällen, in denen das Kriterium thematisiert  
wird, wird es dann aber relativ häufig bewertet. Dabei zeigt sich eine schlechtere Be-
wertung der Erdkabelleitungen. Auch im direkten Vergleich wird die Erdkabelleitung 
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schlechter bewertet. Insgesamt beruhen diese Aussagen aber auf sehr  
wenigen Fällen.  
4.3.2 Kriterium: Elektrische und magnetische Felder 
In den untersuchten Studien wurden Aussagen zu elektrischen und magnetischen 
Feldern gemacht. Dabei wurden häufig keine konkreten Angaben zu den Werten  
gemacht, sondern es wurde nur thematisiert, ob die gesetzlichen Vorgaben eingehal-
ten werden. Da die gesetzlichen Vorgaben in den verschiedenen Ländern nicht  
einheitlich sind, werden die Ergebnisse zur Belastung für Deutschland, Österreich und 
Schweiz separat ausgewiesen. Studien, die sich nicht auf die Schweiz, Österreich  
oder Deutschland beziehen, werden zwar bei der Gesamtdarstellung der Befunde  
berücksichtigt, bei der Aufgliederung in die Länderuntergruppen dann aber nicht  
separat ausgewiesen, da eine Interpretation dieser Sammelkategorie nicht sinnvoll 
möglich wäre.  
In vielen Studien wird zwar zwischen elektrischen und magnetischen Feldern unter-
schieden, die Befunde unterscheiden sich aber nur geringfügig, sodass hier nur die 
Befunde zu den magnetischen Feldern erläutert werden. Die Grafiken, in denen die 
Ergebnisse zu den elektrischen Feldern dokumentiert wurden, finden sich im Anhang. 
Da durch die Aufteilung des Studiensets in die drei Länder die Fallzahlen sehr gering 
werden, wird in den folgenden Abbildungen – im Unterschied zu den vorhergehenden 
Grafiken – die Anzahl der Studien in den Kategorein angegeben und nicht der jeweili-
ge prozentuale Anteil. 
Thematisierung von Auswirkungen durch magnetische Felder 
Es wird codiert, ob magnetische Felder und/oder deren Auswirkungen während des  
Betriebs dargestellt sind. Sowohl explizite Auswirkungen auf Menschen als auch  
allgemeine Auswirkungen ohne Nennung, auf wen sie zu treffen, werden hier codiert. Dazu 
zählen: 
- Krankheiten, z.B. Krebs 
- Änderung des Melatoninspiegels 
Schlafstörungen, Depressive Verstimmungen, Müdigkeit 
- Veränderungen im Verhalten; Veränderungen der Lernfähigkeit; Veränderung des 
Wachstums, Stoffwechsels, genetischen Materials der Zellen; Auswirkungen auf  
Herzschrittmacher 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
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Bewertung der Auswirkungen durch magnetische Felder 
Hier werden die Auswirkungen der magnetischen Felder während des Betriebs bewertet.  
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Auswirkungen werden als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
negative Bewertung 
- Auswirkungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere  
Spezifikation angegeben 
- Auswirkungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen werden als schwerwiegend/bedeutend angesehen  
 
Bild 4.26: Thematisierung der Auswirkungen durch magnetische Felder (insgesamt) 
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Bild 4.27: Thematisierung der Auswirkungen magnetischer Felder (nach Ländern)  
 
Bild 4.28: Bewertung der Auswirkungen durch magnetische Felder 
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Bild 4.29: Bewertung der Auswirkungen durch magnetische Felder im Vergleich 
Befunde zum Kriterium magnetische Felder 
Das Kriterium der magnetischen Felder wurde bei allen Leitungstypen in deutlich 
mehr als der Hälfte der UE thematisiert. Besonders hoch war der Anteil bei den 380-
kV-Freileitungen und den GIL. Absolut gesehen beziehen sich aber die meisten Er-
wähnungen auf die Erdkabelleitungen. 
Dieses generelle Muster findet sich auch in den drei untersuchten Ländern, wobei al-
lerdings dieses Kriterium in der Schweiz nur in einer der drei UE, die sich mit 380-kV-
Freileitung beschäftigen, aufgegriffen wurde.3  
Das Kriterium der magnetischen Felder ist zwar zunächst in relativ vielen UE erwähnt 
worden, in den meisten Fällen finden sich anschließend allerdings keine klaren Be-
wertungen. Häufig wird ganz auf Bewertungen verzichtet oder aber die Bewertungen 
erweisen sich als widersprüchlich. Darüber hinaus finden sich relativ viele neutrale 
oder leicht negative Bewertungen. Nur in drei UE sind klar negative Bewertungen 
festzustellen. Zwei davon beziehen sich auf Deutschland, eine auf die Schweiz. Bei 
allen drei handelt es sich um Freileitungen, wobei sich zwei auf Freileitungs-Trassen 
                                                
3 Unterschiede in den Fallzahlen der UE zwischen der Gesamtdarstellung und der nach Ländern aufgeschlüsselten 
Darstellung sind darauf zurückzuführen, dass einige UEs sich auf andere Länder als Deutschland, Österreich oder 
die Schweiz beziehen, oder es sich um allgemeine Studien handelt, bei denen es sich nicht um eine konkrete 
Trasse handelt. Auf die Darstellung der Befunde zu dieser „Restkategorie“ wird verzichtet, weil die Aufschlüsselung 
vorgenommenen wurde, um die Befunde vor dem Hintergrund der jeweiligen nationalen Grenzwerte interpretieren 
zu können. Das wäre bei einer „Restkategorie“ nicht möglich. 
1 1 1 1
6 5
2 2
4 4
2 1
10
6
2
1
1
2 1
2
2
4
1
0
10
20
FLallg 380kV
FL
EK GIL FLallg 380kV
FL
EK GIL FLallg 380kV
FL
EK GIL
Schweiz Österreich Deutschland
Freileitungbesser keineBewertung Erdkabel/GILbesser
 102 NovitskiyȁArltȁWollingȁWestermann
allgemein und eine auf eine 380-kV-Trasse beziehen. Die GIL werden in keinem Fall 
negativ bewertet. Bei den Erdkabelleitungen finden sich zwei UE in denen leicht nega-
tive Bewertungen abgegeben werden. 
Beim direkten Vergleich von Freileitungen und Erdkabelleitungen werden die Erdka-
belleitungen im Hinblick auf die Belastung durch magnetische Felder besser bewertet. 
Nur in wenigen UE fällt das Urteil zugunsten der Freileitungen aus. In den allermeis-
ten Fällen werden aber keine direkten Vergleiche angestellt.  
 
4.4 Kriterien auf gesellschaftlicher Ebene 
4.4.1 Auswirkungen auf kommunaler Ebene 
Thematisierung von Auswirkungen auf kommunaler Ebene 
Es wird codiert, ob Auswirkungen auf kommunaler Ebene dargestellt sind.  
Dazu zählen Auswirkungen auf:  
- Tourismus/Naherholung                         -  Landentwertung 
- Ortsentwicklung                                      -  Kultur- und Sachgüter 
- Forstwirtschaft                                        - Landwirtschaft 
- Ortsbild  
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung von Auswirkungen auf kommunaler Ebene 
Hier werden die Auswirkungen auf kommunaler Ebene bewertet.  
o 
positive Bewertung 
- Auswirkungen werden als positiv angesehen 
- Auswirkungen führen zu einem besseren Ausgangszustand 
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen sind temporär 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Auswirkungen werden als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
negative Bewertung 
- Auswirkungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere  
Spezifikation angegeben 
- Auswirkungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen werden als schwerwiegend/bedeutend angesehen  
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Bild 4.30: Thematisierung der Auswirkungen auf kommunaler Ebene 
 
Bild 4.31: Bewertung der Auswirkungen auf kommunaler Ebene 
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Bild 4.32: Bewertung der Auswirkungen auf kommunaler Ebene im Vergleich 
Befunde zu Auswirkungen auf kommunaler Ebene 
Auswirkungen auf das Entwicklungspotential der Kommunen wurden am häufigsten 
im Zusammenhang mit den 380-kV-Leitungen (in 52% der UE) und am seltensten im 
Zusammenhang mit den „Freileitungen Allgemein“ (in 38 % der UE) thematisiert. 
In rund 60 % der UE, in denen das Kriterium kommunale Auswirkungen erwähnt wur-
de, wurden anschließend auch Bewertungen vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass 
die Auswirkungen in der Kategorie „Freileitungen Allgemein“ tendenziell am negativs-
ten eingeschätzt werden, gefolgt von den Erdkabelleitungen, bei denen sich auch eine 
sehr negative Bewertung in einer UE findet. Bei den 380-kV-Leitungen ist ein sehr 
hoher Anteil widersprüchlicher Bewertungen festzustellen.  
Beim direkten Vergleich von Erdkabelleitung und Freileitung wird die Erdkabelleitung, 
vor allem wenn die „Freileitungen Allgemein“ den Vergleichsmaßstab bilden, etwas 
positiver bewertet. Es finden sich aber auch UE in denen die Freileitung besser ab-
schneidet. Bei der Interpretation dieser Kategorie ist zu beachten, dass es sich hier 
um eine Kategorie handelt, die z.T. sehr unterschiedliche Aspekte umfasst, wie Aus-
wirkungen auf den Tourismus/die Naherholung, mögliche Landentwertung, Beein-
trächtigung von Kultur- und Sachgütern oder Auswirkungen auf die Landwirtschaft. 
Für die Codierung war es ausreichend, wenn einer dieser Aspekte thematisiert und 
bewertet wurde.  
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4.4.2 Akzeptanz in der Bevölkerung 
Thematisierung von Akzeptanzaspekten 
Es wird codiert, ob Aspekte der Akzeptanz, Befürwortung, Ablehnung etc. thematisiert  
werden. Dazu zählen:  
- Proteste, Einsprüche, Einwänden, Einstellungen, Meinungen 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung der Akzeptanz in der Bevölkerung 
Hier wird die Akzeptanz bewertet.  
o positive Bewertung - Akzeptanz; Befürwortung 
o 
neutrale Bewertung 
- Keine Befürwortung; aber auch keine Ablehnung zu erkennen (nicht  
widersprüchlich) 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o widersprüchliche Bewertung - sowohl Ablehnung als auch Befürwortung werden thematisiert 
o leicht negative Bewertung - leichte Ablehnung 
o negative Bewertung  - keine Akzeptanz vorhanden; Anlehnung; Proteste  
o sehr stark negative Bewertung - sehr starke Ablehnung; schwerwiegende Proteste/Handlungen 
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Bild 4.33: Thematisierung von Akzeptanzaspekten 
 
Bild 4.34: Bewertung der Akzeptanz in der Bevölkerung 
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Bild 4.35: Bewertung der Akzeptanz im Vergleich 
Befunde zum Kriterium Akzeptanz  
Das Kriterium der Akzeptanz wird in rund einem Drittel der UE thematisiert. Am häu-
figsten im Zusammenhang mit den  „Freileitungen Allgemein“ (35%) und am seltens-
ten im Zusammenhang mit den Erdkabelleitungen.  
Die Tendenz der Bewertung ist eindeutig: Die beiden Freileitungstypen werden deut-
lich negativer als die Erdkabelleitung beurteilt. Zwischen den beiden Freileitungstypen 
finden sich keine nennenswerten Unterschiede im Hinblick auf die Akzeptanz in der 
Bevölkerung.  
Die deutlich bessere Akzeptanzbeurteilung findet sich auch beim direkten Vergleich: 
Ein solcher direkter Vergleich wird in rund der Hälfte der UE vorgenommen, in  
denen Bewertungen vorliegen. In allen diesen Fällen fällt er zugunsten der Erdkabel-
leitungen aus.  
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4.5 Störungen in der Betriebsphase 
Thematisierung von Störungen 
Es wird codiert, ob Störungen thematisiert werden, die ausgelöst wurden durch 
- Menschliche Einwirkungen, wie Sabotage, Flugkörper (z.B. Ballon, Gleitschirme,  
Drachen) und Arbeiten (z.B. Berührung durch Baufahrzeuge) an den Leitungen 
- Umwelteinwirkungen, wie Wetter (z.B. Eisbehang, Stürme, Blitzeinschlag) und  
Vegetation (Bäume bei Freileitungen, tiefwurzelnde Gehölze bei Erdkabelleitungen) 
Zu den Störungen zählen: 
- Kontamination des Bodens, des Grundwassers, der Flora, der Gewässer, der Flora 
- Technische Ausfälle, die z.B. zu Versorgungsengpässen führen 
o nicht thematisiert 
o thematisiert 
Bewertung von Störungen 
Hier werden der Störungsfall und dessen Auswirkungen bewertet.  
o positive Bewertung (nur der Vollständigkeit hier angegeben) 
o 
neutrale Bewertung 
- Störungen sind temporär 
- Störungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht beeinträchtigend 
angesehen 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Störungen werden als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
negative Bewertung  
- Störungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere  
Spezifikation angegeben 
- Störungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o sehr stark negative Bewertung - Störungen werden als schwerwiegend/bedeutend angesehen 
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Bild 4.36: Thematisierung von Störungen 
 
Bild 4.37: Bewertung von Störungen 
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Bild 4.38: Bewertung von Störungen im Vergleich 
Befunde zum Kriterium Störungen 
In rund zwei Drittel der UE werden Störungen thematisiert. Die drei Leitungstypen un-
terscheiden sich in hinsichtlich der Thematisierung dieses Kriteriums nur unerheblich. 
Die Erdkabelleitungen werden als etwas störungsanfälliger bewertet. In rund 40% der 
UE werden negative Bewertungen abgegeben, bei den Freileitungen ist dies in ca. 
30% der UE geschehen. 
Auch im direkten Vergleich schneiden die Freileitungen besser ab. Allerdings findet 
sich auch einen nennenswerte Anzahl von Fällen, in denen die Erdkabelleitungen im 
direkten Vergleich hinsichtlich der Störanfälligkeit besser beurteilt werden. 
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5 Hauptergebnisse 
Nachfolgend werden die zentralen Befunde der Metastudie noch einmal im Überblick 
aufgeführt. Die Ergebnisse geben den aktuellen Stand der Wissenschaft und der Be-
funde zu den realen Ausbauprojekten zusammenfassend wieder und weisen Tenden-
zen sowie Varianzen zwischen den Studien auf. Durch die Metastudie lassen sich aus 
den untersuchten Studien einige Kernaussagen zu den Eigenschaften von Freileitun-
gen und Erdkabelleitungen ableiten, die hier in Form von Hauptergebnissen darge-
stellt werden. Eine ausführliche Darstellung der zu Grunde liegenden Einzelergebnis-
se finden sich in Kapitel 3 und Kapitel 4. 
Es war nicht Zielsetzung der Metastudie neue Berechnungen zu den hier analysierten 
Kriterien anzustellen. Insbesondere die Kostenkriterien stellen eine Übersicht über die 
Kostenfaktoren dar, die in den analysierten Studien erarbeitet worden sind. Des Wei-
teren basieren die Studien nicht auf einheitlichen betriebswirtschaftlichen und finanz-
technischen Annahmen. Kosten beeinflussende Faktoren wie zum Beispiel Stromprei-
se, Lebensdauer, Zinssätze, Abschreibungsdauern oder auch Belastungsprofile und 
Verluste sind in den untersuchten Studien mitunter nicht einheitlich verwendet wor-
den. Dies gilt auch für Einflussfaktoren, wie Veränderung der Materialpreise über die 
Abschreibungsdauern. 
5.1 Metrisch skalierte Kriterien 
x Aus den projektspezifischen Studien (85%) kann abgeleitet werden, dass  
o nur 2 aller zugrundeliegenden Studien mindestens 90% aller relevanten 
Kriterien für einen Technologieentscheid abdecken.  
o weniger als 1/3 aller zugrundeliegenden Studien enthalten mindestens 
80% aller relevanten Kriterien für einen Technologieentscheid. 
o 1/4 aller zugrundeliegenden Studien enthält weniger als 50% aller rele-
vanten Kriterien für einen Technologieentscheid. 
x Alleine aufgrund der Anzahl und Häufigkeit genannter Kriterien ist keine homo-
gene und qualitativ ausgewogene Entscheidung über Vor- und Nachteile einer 
spezifischen Technologie möglich.  
x Die Metastudie zeigt auf, dass es einen standardisierten, allgemein verbindli-
chen Prozess und rechtlich zuverlässigen Referenzrahmen (Richtlinien, Kriteri-
en) zur sozioökonomischen Bewertung von Freileitungen und Erdkabelleitun-
gen braucht. Dieser muss breit abgestützt und transparent kommuniziert sein. 
x Bis dato wurden bei den Kosten oft nur die Investitionskosten betrachtet. In Zu-
kunft sollte für den Vergleich der Kosten von verschiedenen Leitungsvarianten 
die Berechnung der Gesamtkosten über die Lebensdauer sowie der Betriebs-
kosten analysiert, bewertet und maßgebend sein. Auch hier ist ein allgemein 
gültiger Bewertungsrahmen erforderlich. 
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x Da das Kriterium Verluste stark mit den Investitionen, dem Design, der Le-
bensdauer und Belastung einer Leitung zusammenhängt, sind pauschale Aus-
sagen problematisch. Wichtig ist, dass die Verlustkriterien unter Berücksichti-
gung aller relevanten Beeinflussungsfaktoren bei zukünftigen Studien evaluiert 
werden, um Gleiches mit Gleichem zu vergleichen. 
Trassenlänge 
x Die Trassenlängen von alternativen Freileitungs- und Erdkabelleitungsstrecken 
sind nicht immer identisch. Oft sind die alternativen Erdkabelleitungsstrecken 
kürzer. Gründe dafür sind sowohl höhere Kosten vom Erdkabelleitungsbau wie 
auch mögliche Einschränkungen zum Freileitungstrassenverlauf.  
x Unter Abzug von Extremwerten (Häufigkeitsverteilung von 22% bis 77%) gelten 
für das Gros der Studien folgende Erkenntnisse für Trassenlängen: 
o Die Trassenlängen von 220-kV-Leitungen von beiden Typen sind von 
ca. 1 km bis 30 km. 
o Die Trassenlängen von 380-kV-Freileitungen sind von 4 km bis 90 km. 
o Die Trassenlängen von 380-kV-Erdkabelleitungen sind von 4 km  
bis 40 km. 
Verluste 
x In der Metastudie werden ausschließlich die durch den Leitungsbetrieb beding-
ten technischen Verlustkennzahlen bzgl. Leistung und Energie in den Leitun-
gen betrachtet. Die Zusammensetzung der technischen Verluste wird im An-
hang 8 beschrieben. 
x Verluste hängen von der Belastung und der Auslegung einer Leitung ab. Bei 
richtiger Auslegung ist grundsätzlich davon auszugehen, dass ein wirtschaftli-
ches Optimum von Erdkabelleitungen und Freileitungen angestrebt worden ist. 
Aus diesem Grund sind sowohl Erdkabelleitungen als aus auch Freileitungen 
für sich genommen wirtschaftlich optimiert. Die einzelnen Verlustfaktoren kön-
nen zwischen Erdkabelleitung und Freileitung variieren.  
x Die allgemeinen Studien zeigen auf, dass die lastunabhängigen Verluste bei 
Freileitungen geringer sind als bei Erdkabelleitungen. Zum selben Ergebnis 
kommen projektorientierte Studien.  
x Bei den lastabhängigen Verlusten hingegen verzeichnet die Freileitungsvarian-
te bei identischem Betriebszustand höhere Verluste als die Erdkabelleitung.  
x Nur wenige Studien adressieren die Zusatzverluste in Drosseln und in Schir-
men, die bei Erdkabelleitungsstrecken auftreten, obwohl die Drosselverluste 
gemäß den Auswertungsergebnissen zahlenmäßig höher als die spannungs-
abhängigen Verluste sind. Schirmverluste können sowohl größer als auch klei-
ner als die spannungsabhängigen Verluste sein.  
x Die ab einer gewissen Erdkabelleitungslänge vorzusehende Blindleistungs-
kompensation wird in den analysierten Studien ausreichend thematisiert. 
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x Eine allgemeine Aussage darüber, ab welcher Länge grundsätzlich eine Kom-
pensation eingesetzt werden muss und ob und wie stark der Betrieb einer 
Kompensationsanlage einen Einfluss auf die Verluste einer Erdkabelleitung 
hat, kann aus den Studien nicht abgeleitet werden. 
x Es besteht ein Mangel an einem einheitlichen Referenzrahmen für die Durch-
führung der Verlustanalyse. Weitere Recherchen und Überlegungen sind  
hier notwendig. 
Betrieb / Versorgungssicherheit 
x Bei Betrachtung der Parameter Ausfallhäufigkeit, Reparaturdauer und Nichtver-
fügbarkeit stehen Freileitungen für den Normalbetrieb schneller wieder zur Ver-
fügung als Erdkabelleitungen. Freileitungen haben zwar eine leicht höhere Aus-
fallhäufigkeit, dafür dauert die Reparatur bei Erdkabelleitungen länger. Daraus 
resultiert eine um den Faktor 40 - 270 höhere Nichtverfügbarkeit von Erdkabel-
leitungssystemen. Statistisch bedeutet das, dass eine Erdkabelleitung im Ver-
gleich zu einer Freileitung 40-fach bis zu 270-fach länger im Falle einer stö-
rungsbedingte Abschaltung außer Betrieb stehen wird als eine Freileitung.  
x Der Blindleistungsbedarf von Erdkabelleitungen hängt von der Länge der Stre-
cke ab. Alle Studien sagen aus, dass ab einer gewissen Streckenlänge (u.U. 
schon ab 5 km) Blindleistungskompensationsanlagen notwendig sind. Dies be-
deutet Zusatzkosten bei den Blindleistungskompensationsanlagen je nach Be-
lastung und Streckenlänge. Diese Aussage steht in Ergänzung zu o.g. Aussage 
zum Thema Kompensation.  
x Bei reiner Betrachtung des Kriteriums Lebensdauer, müsste grundsätzlich im-
mer die Variante Freileitung gewählt werden. Für Erdkabelleitungen gelten 20 
bis 60 Jahre, für Freileitungen 40 bis 120 Jahre. Es gibt keine international gül-
tigen regulatorischen Vorschriften auf diesem Gebiet. In diesem Zusammen-
hang muss berücksichtigt werden, dass die entsprechenden Erfahrungswerte 
für VPE-Höchstspannungskabel noch fehlen und heute lediglich Schätzwerte 
angegeben werden können, da es in Europa noch keine Projekte gibt, die älter 
als 40 Jahre sind.  
Anmerkung: Ein Ersatz der Leiterseile nach z.B. 40 Jahren ist in der Schweiz 
aufgrund der verwendeten Seilqualitäten (Aldrey oder Alu mit Stahlkern) nicht 
notwendig, d.h. die Lebensdauer der Freileitungsbeseilung in der Schweiz be-
wegt sich im oberen Bereich der Studienskala. 
Betriebswirtschaftliche Kosten 
x Die Kostenbetrachtung beinhaltet drei Kriterien: Investitionskosten, Betriebs-
kosten und Gesamtkosten. Nur 30% bis 35% der Studien greifen die Kriterien 
Betriebskosten inklusive Verluste und Gesamtkosten über die Lebensdauer 
auf. Wohingegen 60% das Kriterium Investitionskosten thematisieren.  
x Zu den Investitionskosten zählen die Material- und Errichtungskosten vor der 
Inbetriebnahme und je nach Zeithorizont Re-Investitionskosten nach Ablauf der 
Lebensdauer. Alle Studien berücksichtigen nicht dieselben Parameter. Die 
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Vergleichbarkeit ist nicht über alle Studien gegeben. 80% der minimalen und 
maximalen Werte stammen aus den Studien zum Leitungsbau in Deutschland.  
Die Investitionskosten bei Erdkabelleitungen liegen nach Abzug der Extrem-
werte je nach Spannungsebene zwischen dem 2- bis 13-fachen im Vergleich 
zu Freileitungen; je höher die Spannungsebene, desto höher die Kostendiffe-
renz. Die minimalen und maximalen Investitionskosten resultieren zum Teil aus 
der Verlegung von nur einem System, aus kurzen Transportstrecken, über-
durchschnittlich großen Leiterquerschnitten und nicht vergleichbaren Systemen 
an der Küste oder im Mittelgebirge.  
Unter Abzug von Extremwerten (Häufigkeitsverteilung von 25% bis 75%) gelten 
für das Gros der Studien folgende Erkenntnisse für Investitionskosten: 
o Die Investitionskosten bei 110-kV-Erdkabelleitungen liegen beim 2- bis 
4-fachen gegenüber Freileitungen. 
o Die Investitionskosten bei 220-kV-Erdkabelleitungen liegen beim 8- bis 
10-fachen gegenüber Freileitungen. 
o Die Investitionskosten bei 380-kV-Erdkabelleitungen liegen beim 9- bis 
13-fachen gegenüber Freileitungen. 
x Zu den Betriebskosten zählen die Wartungs-, Unterhalts- und Verlustkosten. 
Eine vollständige Betrachtung beinhaltet auch die Nichtverfügbarkeitskosten 
einer Anlage. 60% der Studien, in denen die Betriebskosten thematisiert wer-
den, berücksichtigen jedoch ausschließlich die Verlustkosten, mit der Begrün-
dung, dass diese das Gros der Betriebskosten ausmachen. Nur 20% der Stu-
dien mit der Thematisierung von Betriebskosten betrachten auch die Nichtver-
fügbarkeitskosten. Die Studien mit der Thematisierung von Nichtverfügbar-
keitskosten stammen aus Deutschland und Großbritannien.  
Die Betriebskosten von Freileitungen liegen nach Abzug der Extremwerte je 
nach Spannungsebene zwischen dem 1- bis 4-fachen im Vergleich zu Erdka-
belleitungen, mit Ausnahme von 380-kV-Leitungen. Hier liegen in 80% der Fäl-
le die Betriebskosten von Erdkabelleitungen nahe derer der Freileitung bzw. bis 
maximal beim 2-fachen gegenüber Freileitungen. Da es sich nicht um einen 
Projekt-zu-Projekt-Vergleich handelt, sollte die Schwankungsbreite berücksich-
tigt werden: In diesen 80% ergibt der größte Wert „Erdkabelleitung“ zum kleins-
ten Wert „Freileitung“ einen Faktor von ungefähr 10. In den verbleibenden 20% 
hingegen weist der Faktor kleinster Wert „Erdkabelleitung“ zu kleinster Wert 
„Freileitung“ den Wert 5 auf. 
Nicht in allen Studien werden die gleichen Parameter berücksichtigt. Die Ver-
gleichbarkeit ist nicht über alle Studien gegeben. Etwa 70% der minimalen und 
maximalen Werte stammen aus den Studien zum Leitungsbau in Deutschland. 
Unter Abzug von Extremwerten (Häufigkeitsverteilung von 25% bis 75%) gelten 
für das Gros der Studien folgende Erkenntnisse für Betriebskosten: 
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o Die Betriebskosten für 110-kV-Freileitungen liegen beim 2,5 bis 4-
fachen gegenüber Erdkabelleitungen. 
o Die Betriebskosten für 220-kV-Freileitungen liegen beim 2 bis 2,2-
fachen gegenüber Erdkabelleitungen. 
o Die Betriebskosten für 380-kV-Erdkabelleitungen liegen beim 1- bis 2-
fachen gegenüber Freileitungen. 
Die Betriebskosten sind grundsätzlich von aktuellen Strompreisen abhängig. Im 
Falle einer Erhöhung der Strompreise wird die Betriebskostenrelation Freilei-
tung / Erdkabelleitung allerdings weniger betroffen, da die Kosten für die Nicht-
verfügbarkeit einen dominanten Einfluss haben. 
x Die in den Studien thematisierten Gesamtkosten sind nicht notwendiger Weise 
aus einzeln ausgewiesenen Betriebs- und Investitionskosten berechnet wor-
den. Es werden hier ausschließlich betriebswirtschaftliche und nicht volkswirt-
schaftliche Kosten analysiert. Auf die volkswirtschaftlichen Kostenbetrachtun-
gen (Werte von Flächen/Boden, Wert von Landschaft, etc.) wurde in den be-
trachteten Studien entweder gar nicht oder nicht ausreichend für eine fundierte 
Gegenüberstellung eingegangen. Das Thema „Volkswirtschaftliche Kostenana-
lyse beim Höchstspanungsleitungsbau“ erfordert weitere Recherche und kann 
in der vorliegenden Metastudie nicht abgedeckt werden. Alle hier zusammen-
gestellten Gesamtkosten sind direkt aus den analysierten Studien entnommen. 
Im Rahmen der Metastudie wurde keine (Nach-)Berechnung der Gesamtkosten 
aus Betriebs- und Investitionskosten vorgenommen. In der absoluten Mehrheit 
von Studien wurde die Barwertmethode für die Bestimmung von Gesamtkos-
ten über die Lebensdauer der Leitungen verwendet.  
x Im Allgemeinen belegen die untersuchten Studien, dass die Gesamtkosten bei 
einer angesetzten Betrachtungsdauer von 80 Jahren für eine Kabelanlage grö-
ßer sind als jene für eine Freileitungsanlage. Dies resultiert vornehmlich aus 
den höheren Investitionskosten für Kabelanlagen. Hinzu kommt, dass die Le-
bensdauer für Erdkabelleitungen in der Regel mit 40 Jahren angenommen 
wird, sodass für diese Anlagen innerhalb der Betrachtungsdauer Reinvestitio-
nen zu leisten sind. Wenige der untersuchten Studien beziehen auch noch 
Ausfallkosten für Nichtverfügbarkeit in ihre Betriebskostenberechnung mit ein. 
Da eine Fehlerbehebung bei Erdkabelleitungen in der Regel länger dauert, als 
bei Freileitungen, vergrößert auch dies die Gesamtkostendifferenz weiter. 
x Die vorausgesetzten Parameter für die Wirtschaftlichkeitsberechnung sind bei 
den untersuchten Studien nicht durchgängig einheitlich, weshalb nicht alle Stu-
dien direkt miteinander vergleichbar sind. Hier zeigen sich die Grenzen der Me-
thode der Metastudie, um aussagekräftigere Ergebnisse zur erzielen müssten 
die Projektstudien im Detail mit einem einheitlich definierten Berechnungspro-
zess nachgerechnet werden. 
x Der direkte Vergleich von Gesamtkosten von Freileitungen und Erdkabelleitun-
gen innerhalb einer der untersuchten Studien, wurde immer auf einer einheitli-
chen zeitlichen Vergleichsbasis durchgeführt. Zwischen den analysierten  
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Studien hingegen gibt es erhebliche Unterschiede in den betrachteten Lebens-
dauern. Für die 380-kV-Transportstrecken wird die Betrachtungsdauer von 80 
Jahren in 50% der relevanten Studien angenommen. Die restlichen Studien 
über die 380-kV-Leitungen berücksichtigen die Lebensdauer von 40 Jahren. 
Für die 220-kV-Transportstrecken wird die Lebensdauer von 80 Jahren in allen 
relevanten Studien betrachtet. Für die 110-kV-Leitungen wird die Lebensdauer 
von 40 Jahren in 67% der relevanten Studien angenommen. In 33% der  
Studien über 110-kV-Leitungen wird die Lebensdauer sogar von 25 Jahren  
betrachtet. Aus diesem Grund kann keine allgemein gültige Aussage über die 
Gesamtkostenverhältnisse zwischen Erdkabelleitungen und Freileitungen  
angegeben werden.  
x Je kürzer die Verkabelungsstrecke ist, desto höher sind die Gesamtkosten im 
Vergleich zu Freileitungen, weil der Kostenaufwand für den erforderlichen 
Übergangsanlagen an den Verbindungsstellen von den Erdkabelleitungen zum 
Freileitungsnetz die gesamte Kostenrelation der alternativen Leitungsvarianten 
bei kürzeren Streckenlängen stärker beeinflusst. Näherungsweise können die 
Erdkabelleitungsstrecken von 1-3 km als kurz betrachtet werden, es sei jedoch 
angemerkt, dass das genaue Kostenverhältnis immer projektspezifisch ist. 
x 110-kV-Netze dienen z.T. als Transportnetze in Deutschland und in Österreich. 
Aus diesem Grund werden die relevanten Kostenfaktoren für alternative 110-
kV-Leitungsauslegungen in einer Reihe von Studien im betrachteten Studienset 
analysiert. 20% der projektorientierten Studien, die sich mit den Kostenfragen 
zum Leitungsbau auseinandersetzen, betrachten die Kostenproblematik von 
110-kV-Leitungen. Jede zweite Studie davon berücksichtigt sowohl die Höchst-
spannungs- als auch die 110-kV-Ebene. 
x Ein Quervergleich auf tiefere Spannungsebenen verdeutlicht die Änderungen 
der relativen Kostenunterschiede für die alternativen Varianten vom Leitungs-
bau in Abhängigkeit vom ausgewählten Netznennspannungsniveau. 
5.2 Ordinal skalierte Kriterien 
Landschaftsbild 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen auf das Landschaftsbild, insbe-
sondere durch die Sichtbarkeit von Leitungen und baulichen Konstruktionen, themati-
siert und bewertet wurden. 
x Das Kriterium Landschaftsbild wurde sehr oft thematisiert. 
x Freileitungen werden in hohem Masse negativ bewertet. Aber auch für die Erd-
kabelleitungen gibt es einige negative Bewertungen. 
x Direkte Vergleiche der Auswirkungen auf das Landschaftsbild fallen immer zu-
gunsten der Erdkabelleitung aus.  
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Flora/Wald 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen auf Flora/Wald während der 
Konstruktions- und der Betriebsphase beispielsweise durch Waldrodungen, Niederhal-
tungen, Unterbrechungen von Biotopen thematisiert und bewertet wurden.  
x Das Kriterium Flora wurde in der Betriebsphase öfter thematisiert als in der 
Konstruktionsphase. 
x Sowohl Erdkabelleitung als auch Freileitungen wirken sich in beiden Phasen 
(Konstruktion und Betrieb) negativ auf die Flora aus. 
x Zum direkten Vergleich liegen nur wenige Daten vor. Die vorliegenden Daten 
fallen in der Konstruktionsphase zugunsten der Freileitung aus, in der Be-
triebsphase sind die Befunde widersprüchlich. 
Fauna 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen auf die Fauna während der 
Konstruktions- und der Betriebsphase beispielsweise durch Stromschlag, Verlust von 
Rückzugsgebieten, Wanderungsbarrieren thematisiert und bewertet wurden.  
x In der Betriebsphase wurde das Kriterium Fauna öfter thematisiert als in der 
Konstruktionsphase.  
x Die Freileitungen werden sowohl in der Konstruktionsphase als auch im Betrieb 
negativ bewertet, zum Teil sogar sehr negativ. Für Erdkabelleitung gilt dieser 
Befund primär für die Konstruktionsphase. In der Betriebsphase sind die nega-
tiven Bewertungen für die Erdkabelleitung seltener.  
x Im direkten Vergleich von Erdkabelleitung und Freileitung widersprechen sich 
die Studien bezüglich der Betriebsphase. In der Konstruktionsphase fallen sie 
eindeutig zugunsten der Freileitungen aus.  
Böden 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen auf Böden während der Kon-
struktions- und der Betriebsphase beispielsweise durch Bodenumlagerungen, Boden-
verdichtung, Bodenerwärmung oder Kontamination thematisiert und bewertet wurden. 
x Die Auswirkungen auf Böden wurden insbesondere für Erdkabelleitung in der 
Betriebsphase thematisiert.  
x Sowohl Erdkabelleitung als auch Freileitungen werden in beiden Phasen nega-
tiv bewertet, Erdkabelleitung jedoch in erhöhtem Ausmaß.  
x Die direkten Vergleiche zwischen Erdkabelleitung und Freileitung fallen in bei-
den Phasen ebenfalls zugunsten der Freileitungen aus. 
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Flächen 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob der Flächenverbrauch während der Konstrukti-
ons- und der Betriebsphase beispielsweise durch Flächenversiegelung und Trassen-
breite thematisiert und bewertet wurde. 
x Das Kriterium Flächen wurde in der Betriebsphase öfter thematisiert als in der 
Konstruktionsphase.  
x Insgesamt überwiegen Einschätzungen mit leicht negativer oder ambivalenter 
Tendenz. Die Bewertungen der Erdkabelleitung fallen in der Konstruktions- und 
tendenziell auch in der Betriebsphase negativer aus als die Einschätzungen 
der Freileitungen. 
x In der Konstruktionsphase fällt der direkte Vergleich zugunsten der Freileitun-
gen aus. Bezüglich der Betriebsphase kommen die Studien zu unterschiedli-
chen Ergebnissen.  
Gewässer 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen auf Gewässer während der 
Konstruktions- und der Betriebsphase beispielsweise durch Störungen des natürlichen 
Verlaufs von Fließgewässern, Entwässerung oder Kontamination thematisiert und 
bewertet wurden. 
x Das Kriterium Gewässer wurde in beiden Phasen kaum thematisiert, eindeutige 
Schlussfolgerungen sind deshalb schwierig.  
x Beide Leitungstypen werden in beiden Phasen eher negativ bewertet.  
x Im direkten Vergleich fällt das Urteil jedoch zugunsten der Freileitungen aus.  
Grundwasser 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen auf das Grundwasser während 
der Konstruktions- und der Betriebsphase insbesondere durch Absenkung des 
Grundwasserspiegels oder Kontamination thematisiert und bewertet wurden. 
x Das Kriterium Grundwasser wurde in beiden Phasen kaum thematisiert. Ein-
deutige Schlussfolgerungen sind deshalb schwierig. 
x Es liegen nur wenige Bewertungen vor, diese fallen jedoch tendenziell in bei-
den Phasen für Erdkabelleitungen negativer aus.  
x In beiden Phasen wurden kaum direkte Vergleiche zwischen Erdkabelleitungen 
und Freileitungen vorgenommen. 
Lärm 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Lärmbelästigung während der Konstruktions- 
und der Betriebsphase – zum einen durch Baulärm und zum anderen durch Betriebs-
geräusche – thematisiert und bewertet wurden. 
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x Das Kriterium Lärm wurde insbesondere für 380-kV-Freileitungen in der Be-
triebsphase thematisiert. 
x Während der Betriebsphase wurde das Kriterium Lärm fast überhaupt nicht 
bewertet. In der Konstruktionsphase werden vor allem Erdkabelleitungen bei 
diesem Kriterium negativ bewertet.  
x Es wurden in beiden Phasen kaum direkte Vergleiche zwischen Erdkabellei-
tungen und Freileitungen vorgenommen. 
Magnetische Felder 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen durch magnetische Felder  
auf den Menschen während der Betriebsphase beispielsweise in Form von  
Schlafstörungen, Krankheiten, Auswirkungen auf Herzschrittmacher thematisiert und 
bewertet wurden. 
x Das Kriterium magnetische Felder wurde sehr oft thematisiert.  
x In den meisten Fällen gibt es keine klaren Bewertungen (neutrale, widersprüch-
liche oder keine Bewertungen). Im direkten Vergleich schneiden Erdkabellei-
tungen in den Studien besser ab als Freileitungen.  
Elektrische Felder 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen durch elektrische Felder wäh-
rend der Betriebsphase beispielsweise in Form von Schlafstörungen, Krankheiten, 
Wachstumsstörungen thematisiert und bewertet wurden. 
x Das Kriterium elektrische Felder wurde sehr oft thematisiert.  
x In den meisten Fällen gibt es keine klaren Bewertungen (neutrale, widersprüch-
liche oder keine Bewertungen). Für die Schweiz gibt es lediglich eine negative 
Bewertung für Freileitungen.  
x Im direkten Vergleich schneiden Erdkabelleitungen in den Studien besser ab 
als Freileitungen.  
Auswirkungen auf kommunaler Ebene 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Auswirkungen auf kommunaler Ebene wäh-
rend der Betriebsphase beispielsweise auf Tourismus/Naherholung, Ortsentwicklung 
oder den Wert von Grundstücken thematisiert und bewertet wurden. 
x Das Kriterium kommunale Auswirkungen wurde in knapp der Hälfte der Fälle 
thematisiert. 
x Sowohl für Freileitungen als auch für Erdkabelleitungen sind negative Bewer-
tungen zu finden. 
x Ein direkter Vergleich von Freileitungen und Erdkabelleitungen findet selten 
statt und wenn, dann sind die Befunde widersprüchlich. 
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Akzeptanz in der Bevölkerung 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Aussagen über die Akzeptanz der geplanten 
Leitung in der Bevölkerung beispielsweise in Form von Protesten oder Einsprüchen 
thematisiert und bewertet wurden. 
x Das Kriterium Akzeptanz wurde in einem guten Viertel der Fälle thematisiert.  
x Für Freileitungen fallen die Bewertung sehr häufig negativ aus.  
x Im direkten Vergleich wird die Erdkabelleitung besser beurteilt. 
Störungen in der Betriebsphase 
Mit diesem Kriterium wurde erfasst, ob Störungen – hervorgerufen durch gewollte und 
ungewollte menschliche Eingriffe oder Umwelteinwirkungen – thematisiert und bewer-
tet wurden, die während der Betriebsphase zu Ausfällen oder negativen Auswirkun-
gen auf die Umwelt führen können. 
x Das Kriterium Störungen wurde sehr häufig untersucht. 
x Insgesamt betrachtet waren die Bewertungen bei den Freileitungen weniger 
negativ als bei den Erdkabelleitungen. Bei beiden Leitungstypen wurden jedoch 
in weniger als der Hälfte der Fälle negative Bewertungen abgegeben. 
x Im direkten Vergleich kommen die Studien zu widersprüchlichen Ergebnissen, 
wobei die Auswirkungen von Störfällen bei Freileitungen häufiger als weniger 
schwerwiegend beurteilt wurden als Störfälle bei Erdkabelleitungen. 
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6.3 Zusammenstellung von Originaldaten aus dem Studienset zum Thema 
„Verluste“ (projektorientierte Studien) 
Die Informationen zu den gesamten Leistungsverlusten in den betrachteten Studien 
basieren auf unterschiedlichen Bezugscharakteristiken (Leiter, Phase, System, Ge-
samtstrecke). Trotzdem erfolgt die Angabe der Zahlenwerte innerhalb jeder einzelnen 
Studie einheitlich. Das ermöglicht sowohl einen direkten Wertevergleich als auch eine 
statistische Betrachtung der Zahlengesamtheit.  
 
Bild 6.1: Gesamte Leistungsverluste (380 kV, Originaldaten) 
 
Bild 6.2: Gesamte Leistungsverluste (220 kV, Originaldaten) 
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Bild 6.3: Lastabhängige Verluste (380 kV, Originaldaten) 
 
Bild 6.4: Lastabhängige Verluste (220 kV, Originaldaten) 
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Bild 6.5: Lastunabhängige Verluste (380 kV, Originaldaten) 
 
Bild 6.6: Lastunabhängige Verluste (220 kV, Originaldaten) 
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Bild 6.7: Zusatzverluste (380 kV, Originaldaten) 
6.4 Zusammenstellung von Originaldaten aus dem projektorientierten Stu-
dienset zu den Themen „Nichtverfügbarkeit“ und „Versorgungssicherheit“ 
 
Bild 6.8: Ausfallhäufigkeit (Originaldaten) 
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Bild 6.9: Reparaturdauer (Originaldaten) 
 
Bild 6.10: Nichtverfügbarkeit (Originaldaten) 
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6.5 Zusammenstellung von Originaldaten aus dem projektorientierten Stu-
dienset zum Thema „Netzauslastung“  
 
Bild 6.11: Dauerbelastung (Leistung, Originaldaten) 
 
Bild 6.12: Dauerbelastung (Strom, Originaldaten) 
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6.6 Befunde zum Kriterium elektrische Felder 
Thematisierung von Auswirkungen durch elektrische Felder 
Es wird codiert, ob elektrische Felder und/oder deren Auswirkungen während des Betriebs 
dargestellt sind. Sowohl explizite Auswirkungen auf Menschen als auch allgemeine  
Auswirkungen ohne Nennung, auf wen sie zu treffen, werden hier codiert. Dazu zählen: 
- Krankheiten, z.B. Krebs 
- Änderung des Melatoninspiegels 
- Schlafstörungen, Depressive Verstimmungen, Müdigkeit 
- Verhaltensveränderungen 
- Beeinträchtigung der Lernfähigkeit 
- Veränderung des Wachstums, Stoffwechsels, genetischen Materials der Zellen 
o Nicht thematisiert 
o Thematisiert 
Bewertung der Auswirkungen durch elektrische Felder 
Hier werden die Auswirkungen der elektrischen Felder während des Betriebs bewertet.  
o 
neutrale Bewertung 
- Auswirkungen werden als unerheblich, vernachlässigbar oder nicht  
beeinträchtigend eingestuft 
o keine Bewertung  - „keine Bewertung getroffen“ wenn die Auswirkungen lediglich aufgezählt werden 
o 
widersprüchliche Bewertung 
- Auswirkungen werden sowohl als neutrale als auch als negativ dargestellt und 
eine konkrete bzw. eindeutige Bewertung wird vermieden 
o leicht negative Bewertung - Auswirkungen werden als leicht beeinträchtigend angesehen 
o 
negative Bewertung 
- Auswirkungen werden allgemein als negativ/beeinträchtigend ohne weitere  
Spezifikation angegeben 
- Auswirkungen werden mit einer moderaten Beeinträchtigung angegeben  
o sehr stark negative Bewertung - Auswirkungen werden als schwerwiegend/bedeutend angesehen  
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Bild 6.1: Thematisierung der Auswirkungen durch elektrische Felder (insgesamt) 
 
Bild 6.2: Thematisierung der Auswirkungen elektrischer Felder (nach Ländern) 
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Bild 6.3: Bewertung der Auswirkungen durch elektrische Felder 
 
Bild 6.4: Bewertung der Auswirkungen durch elektrische Felder im Vergleich 
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6.8 Zusammensetzung der Verluste 
Die Gesamtverluste in einer Stromübertragungstrasse setzen sich aus den lastab-
hängigen, lastunabhängigen und zusätzlichen Verlusten zusammen. Es ist weiterhin 
zwischen den Leistungsverlusten und den Arbeitsverlusten zu unterscheiden. 
Leistungsverluste auch Verlustleistung genannt ist die Differenz zwischen der am 
Leitungsanfang eingespeisten Leistung und der am Leitung-
sende abgenommenen Leistung. 
Arbeitsverluste auch Verlustenergie, Verlustarbeit, Energieverluste genannt 
sind das Integral der gesamten Leistungsverluste über die 
Betrachtungszeit. Im betrachteten Studienset werden oft die 
Arbeitsverluste per annum betrachtet. 
Lastabhängige 
Verluste 
auch stromabhängige oder Joulesche Verluste genannt sind 
die Leistungsverluste, die zur Erwärmung von leitenden Teilen 
bei der Stromübertragung führen und quadratisch vom übertra-
genen Stromwert abhängig sind.  
Lastunabhängige 
Verluste 
auch spannungsabhängige oder Leerlaufverluste genannt sind 
die Leistungsverluste, die im Isolierungsmedium entstehen und 
von der angelegten Spannung abhängig sind. Dazu werden 
auch die Verluste von den Ableitströmen über die Isolatoren-
oberflächen sowie die Korona-Verluste mitgezählt.  
Zusatzverluste sind die Verluste in Kabelschirmen, in Kompensationsdrosseln 
sowie der für die Kabelkühlung erforderliche Leistungs-
verbrauch. Diese Verluste treten nur bei Erdkabelleitungen auf. 
Die physikalische Zusammensetzung der Verluste bestimmt die Abhängigkeit der Zahlenwerte 
zur Charakterisierung von Verlusten sowohl vom Leitungsdesign (Leitermaterial, Lei-
terquerschnitt, Anzahl von Systemen, Blindleistungskompensation, Kühlung, etc.) als 
auch von der Betriebsführung der Leitung (Betriebsspannungswerte, Stromauslas-
tung). Außerdem sind die Verluste witterungsabhängig.   
Das Bild 6.5 verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Stromauslastung (I / Imax = 3600 
A) und den gesamten Leistungsverlusten PV in der Stromübertragungstrasse [2.25]. Der 
Zahlenwert von 3600 A ist die maximal zulässige Dauerstrombelastung Imax der betrach-
teten Leitung.  
Aus dem Bild 6.5 ist zu erkennen, dass das Verhältnis (PV FL / PV Kab) zwischen den gesamten 
Leistungsverlusten in den jeweiligen Freileitungs- und Erdkabelleitungsvarianten direkt 
von der aktuellen Leitungsbelastung abhängig ist. Im Bereich von 0 bis 0,45 der maxi-
mal zulässigen Dauerstromlast sind die Gesamtverluste in der Erdkabelleitung höher. Im 
Belastungsbereich von über 0,45 sind die Gesamtverluste in der Freileitung höher.  
Die im Bild 6.5 dargestellten Abhängigkeiten gelten grundsätzlich für alle Freileitungs- und 
Erdkabelleitungsalternativen. Die genaue Lage des Schnittpunktes der relevanten Kur-
ven im Diagramm sowie die konkreten Verlustwerte hängen von den Auslegungsmerk-
malen ab.  
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Bild 6.5: Gesamte Leistungsverluste in einer Stromübertragungstrasse in Abhängigkeit 
von der Leitungsauslastung /nach [2.25]/ 
Aus dem Bild 6.5 ist abzuleiten, dass die Laständerung über ein bestimmtes Zeitinter-
vall (z.B. Jahreslastprofil) für die Ermittlung des Verhältnisses zwischen den Erdka-
belleitungs- und Freileitungsverlusten maßgebend ist. Darauf basierend kann ein Jah-
resverlustprofil erstellt werden. Da ein exaktes Lastprofil, insbesondere für die neu 
geplanten Stromübertragungstrassen, oft unbekannt ist, werden zur Einschätzung des 
Verlustverhältnisses die mittleren oder maximalen Belastungswerte verwendet.  
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die mittlere Auslastung der Leitung  
in manchen Fällen nur etwa 0,3 des maximalen Belastungswertes beträgt [1.30],  
werden oft kontroverse Aussagen bezüglich der Verlustanalyse in verschiedenen Stu-
dien abgeleitet. 
Eine vereinfachte Ermittlung der Arbeitsverluste als die Multiplikation des mittleren Leis-
tungsverlustwertes (oft nach mittlerer Last berechnet) mit der Jahresstundenzahl von 
8760 h [2.3], [1.30] ergibt das gleiche Verhältnis zwischen den Verlustzahlenwerten in 
den Leitungsalternativen wie bei der Betrachtung der relevanten Leistungsverluste.  
Die Ermittlung der Arbeitsverluste auf der Basis der maximalen Leistungsverlustwerte (oft 
nach maximaler Last berechnet) erfordert das Einbeziehen in die Betrachtung weiterer 
Größen wie die Verluststundenzahl oder der Arbeitsverlustfaktor (oft unbekannt 
sind) sowie die separate Berücksichtigung von lastabhängigen und lastunabhängigen 
Verlusten [2.22]. Das nach diesem Weg ermittelte Verhältnis zwischen den Arbeitsver-
lustwerten wird im allgemeinen Fall vom Verhältnis für die relevanten Leistungsverlust-
werte sich unterscheiden. 
Da die Arbeitsverluste die Verlustkosten hauptsächlich bestimmen, muss ein besonderes 
Augenmerk auf die Ermittlung der Arbeitsverlustwerte gelegt werden. Ein völlig korrekter 
Weg wäre die Ermittlung des Arbeitsverlustwertes anhand des Jahresverlustprofiles. 
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7 Glossar 
Arbeitsverluste auch Verlustenergie, Verlustarbeit, Energieverluste genannt 
sind das Integral der gesamten Leistungsverluste über die 
Betrachtungszeit. Im betrachteten Studienset werden oft die 
Arbeitsverluste per annum betrachtet 
Arbeitsverlustfaktor auch Arbeitsverlustgrad genannt ist das Verhältnis zwischen 
den Arbeitsverlusten und dem Produkt von maximalen 
Leistungsverlusten mit der Nenndauer, auf die sich die An-
gabe der Arbeitsverluste bezieht. Für ein Jahr beträgt die 
Nenndauer 8760 h 
Barwert Der Barwert ist ein Begriff aus der Finanzmathematik. Der 
Barwert ist der Wert, den zukünftige Zahlungen in der Ge-
genwart besitzen. Er wird durch Abzinsung der zukünftigen 
Zahlungen und anschließendes summieren ermittelt. 
Bemessungs-
spannungen 
sind die Sollspannungen, für die die Leitungssysteme 
ausgelegt sind. Die Bemessungsspannungen können iden-
tisch den Netznennspannungen oder höher sein und 
bestimmen die Anforderungen zur elektrischen Festigkeit der 
Leitungssysteme 
Betriebskosten sind die Kosten, die diejenigen Kostenaufwendungen be-
schreiben, die während der Betriebsphase entstehen. Hierzu 
zählen Wartungs-, Unterhaltungs- und Verlustkosten. Die 
vollständige Betrachtung inkludiert aber auch Kosten, die 
durch die Nichtverfügbarkeit einer Anlage entstehen  
Blindleistungs-
kompensation 
Kompensation des Blindleistungsbedarfes bzw. der Lade-
ströme von Erdkabelleitungen. Blindleistungskompensation 
wird durch den Einsatz von Drosselspulen realisiert. Blind-
leistungsbedarf der Erdkabelleitungsstrecke hängt von der 
Länge der Strecke ab. Blindleistungskompensation wird erst 
beim Erreichen einer bestimmten Streckenlänge erforderlich 
Durchmesser ist die Entfernung zwischen den Schnittpunkten eines Krei-
ses mit einer Geraden, die dessen Mittelpunkt schneidet. Un-
ter Berücksichtigung der typischen Auslegung eines Hoch- 
und Höchstspannungskabels als Einleiterkabel kann die Di-
cke der Kabelisolation anhand des Kabelaußendurchmes-
sers und des Leiterquerschnitts indirekt abgeschätzt werden 
Gesamte Leistungs-
verluste 
sind die gesamte Leistung, die von der Stromübertragungs-
trasse aufgenommen wird, um die Leistungsübertragung 
durch die Leitungssysteme zu ermöglichen. Die gesamten 
Leistungsverluste werden aus den lastabhängigen, lastunab-
hängigen und zusätzlichen Verlusten gebildet. Spezifische 
Werte der gesamten Leistungsverluste werden pro 1 km der 
Transporttrasse ermittelt 
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Gesamtkosten sind alle Kosten, die durch Errichtung und Betrieb einer 
Anlage verursacht werden. Enthalten sind Investitions- und 
Betriebskosten 
Investitionskosten sind Kosten, die zum Bau einer Leitung aufgebracht werden 
müssen, bevor diese in den Betrieb geht. Neben den reinen 
Material- zählen hierzu auch die Errichtungskosten. Je nach 
betrachtetem Zeithorizont sind Re-Investitionen nach Ablauf 
der jeweiligen Lebensdauer enthalten 
Lastabhängige  
Verluste 
auch stromabhängige oder Joulesche Verluste genannt sind 
die Leistungsverluste, die zur Erwärmung von leitenden Tei-
len bei der Stromübertragung führen und quadratisch vom 
übertragenen Stromwert abhängig sind. Spezifische Werte 
der lastabhängigen Verluste werden pro 1 km der Transport-
trasse ermittelt 
Lastunabhängige 
Verluste 
auch spannungsabhängige oder Leerlaufverluste genannt 
sind die Leistungsverluste, die im Isolierungsmedium entste-
hen und von der angelegten Spannung abhängig sind. Dazu 
werden auch die Verluste von den Ableitströmen über die 
Isolatorenoberflächen sowie die Korona-Verluste mitgezählt. 
Spezifische Werte der lastunabhängigen Verluste werden pro 
1 km der Transporttrasse ermittelt 
Lebensdauer ist die Zeit des ununterbrochenen Betriebes einer Leitung 
Leistungsverluste auch Verlustleistung genannt ist die Differenz zwischen der 
am Leitungsanfang eingespeisten Leistung und der am Lei-
tungsende abgenommenen Leistung 
Leiterquerschnitt ist die stromleitende Querschnittfläche eines Leiters. Die Lei-
terquerschnitte charakterisieren die Typen der angewende-
ten Leiter in den betrachteten Stromübertragungssystemen 
Trassenlänge ist die Länge der Stromübertragungstrasse, die als alter-
native Erdkabelleitungs- oder Freileitungsstrecke verlegt 
werden kann 
Verluststundenzahl das Verhältnis zwischen den Arbeitsverlusten und den ma-
ximalen Leistungsverlusten während eines Jahres 
Zusatzverluste sind die Verluste in Kabelschirmen, in Kompensationsdros-
seln sowie der für die Kabelkühlung erforderliche Leistungs-
verbrauch. Spezifische Werte der Zusatzverluste werden pro 
1 km der Transporttrasse ermittelt. Diese Verluste treten nur 
bei Erdkabelleitungen auf 
 
  

